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ПРЕДИСЛОВИЕ
предмет изучения строительной теплофизики — тепловой, 
влажностный и воздушный режимы здания. знание ее необходимо 
для рационального проектирования наружных ограждающих кон-
струкций зданий.
целью преподавания этого раздела является изучение физиче-
ских основ и методов расчета процессов, происходящих в наруж-
ных ограждениях при эксплуатации зданий. основное внимание 
уделяется тепловому режиму, закономерности которого позволяют 
рассматривать влажностный и воздушный режимы с использова-
нием методов аналогии.
связь с другими дисциплинами специальности заключается 
в применении знаний, полученных при изучении тепло- и массо-
обмена, физики, механики жидкости и газа.
в результате усвоения раздела «строительная теплофизика» 
студент должен понимать закономерности формирования тепло-
влажностного режима помещения, знать основные расчетные 
зависимости, описывающие эти процессы, и уметь использовать 
их для практических инженерных расчетов.
в соответствии с учебным планом специальности «теплога-
зоснабжение и вентиляция» направления 270800 «строительство» 
раздел входит в состав дисциплины «основы обеспечения микро-
климата зданий, включая теплофизику здания» и является базой для 
освоения таких дисциплин, как «отопление» и «теплоснабжение».
в настоящее время оптимизация теплозащиты зданий — важ-
ное направление энергосбережения. в связи с этим основные 
показатели уровня теплозащиты устанавливаются нормативными 
документами, законами и стандартами, разрабатываемыми специ-
алистами и утверждаемыми министерствами, ведомствами и госу-
дарственными органами.
41. ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
вся история человечества с момента выделения из животного 
мира человека разумного — это история поисков путей защиты от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, от пещеры — 
к современному зданию с высоким уровнем комфорта.
основное назначение здания состоит в защите находящихся 
в нем людей от неблагоприятных воздействий природы. проблемы 
теплозащиты являются важными при проектировании и строи-
тельстве зданий и сооружений.
внутренний климат (тепловой режим) помещения формиру-
ется в результате внутренних и внешних воздействий. схема таких 
воздействий на здание приведена на рис. 1.1.
с наружным воздухом
Тепло- и влагообмен с грунтом
Инфильтрация 
наружного воздуха
Эксфильтрация 
внутреннего воздуха
с внутренним воздухом
Тепло- и влагообмен Тепло- и влагообмен
Осадки
Солнечная 
радиация
рис. 1.1. схема внутренних и внешних воздействий на здание
5внутренний климат помещения характеризуется определен-
ным сочетанием температуры воздуха t, его влажности j и под-
вижности v. параметры внутреннего воздуха задают гигиенисты 
и технологи.
гигиенические нормативы, включающие значения основных 
параметров воздуха, получены на основании исследований само-
чувствия людей в климатических камерах и обобщения получен-
ных данных. параметры внутреннего воздуха приведены в гост 
12.1.005-88* «общие требования к воздуху рабочей зоны», а также 
в главах строительных норм и правил (снип) для зданий и поме-
щений различного назначения. отметим, что рабочей зоной назы-
вают пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола 
или площадки, на которых находятся места постоянного или непо-
стоянного пребывания работающих или находящихся там людей.
наряду с гигиеническими нормативами параметры внутрен-
него воздуха могут быть заданы технологами с учетом требований 
технологического процесса. схема разработки теплового режима 
помещения приведена на рис. 1.2.
Инженеры-
строители
Архитекторы Инженеры 
ТГиВ
Тепловлажностный 
режим здания
ТехнологиГигиенисты
З а д а н и е
О б е с п е ч е н и е
рис. 1.2. схема разработки теплового режима здания
роль строительной теплофизики особенно значительна для 
климатических условий россии, где продолжительность отопи-
тельного периода составляет для большинства регионов более 200 
суток. следует учесть также, что на выработку тепловой энергии 
расходуется более 60 % добываемого топлива, а на отопление 
зданий используется более трети производимого тепла. необхо-
димость снижения потерь тепла зданиями и мощности систем 
отопления, компенсирующих эти теплопотери, вызвана также 
экологическими проблемами. особую озабоченность вызывает 
загрязнение атмосферного воздуха при сжигании топлива.
при взаимодействии наружных ограждений с внутренней 
и внешней средой здания происходят процессы тепло- и массооб-
мена. в основе расчетов этих процессов применяются закономер-
ности стационарной теплопередачи [5, 7, 8].
72. СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
2.1. Общие понятия
стационарная теплопередача — это такой вид передачи 
тепла, при котором температура и тепловой поток не изменяются 
во времени и направлении. при взаимодействии наружных огра-
ждений с внутренней и внешней средой происходят процессы 
тепло- и  массообмена. тепловая энергия и энергия вообще рас-
сматриваются как мера количества движения материи. перенос 
теплоты осуществляется с помощью материальных носителей — 
частиц (атомы, молекулы, электроны, ионы). перемещение тепла 
в какой-либо среде возможно только при различии температур 
в отдельных областях или объемах, при этом перемещение тепла 
происходит в сторону понижения температуры.
современная наука выделяет два вида передачи тепла:
 – изменение энергии молекул (атомов) при их взаимодействии;
 – изменение энергии за счет излучения или поглощения элек-
тромагнитных волн.
в зависимости от способа передачи тепла различают такие 
виды теплопередачи, как теплопроводность, конвекция и излуче-
ние (рис. 2.1).
Изменение энергии молекул 
и атомов за счет излучения 
или поглощения 
электромагнитных волн
Изменение энергии молекул 
и атомов за счет непосред-
ственного взаимодействия
Теплопроводность Конвекция
Т Е П Л О П Е Р Е Д А Ч А
рис. 2.1. виды теплопередачи
82.2. Теплопроводность
Теплопроводность  —  это передача тепла между частицами 
или элементами среды при непосредственном соприкосновении. 
в чистом виде теплопроводность наблюдается в твердых и сыпу-
чих телах.
при теплопроводности перенос теплоты осуществляется 
в результате непосредственной передачи энергии от частиц, обла-
дающих большей энергией, к частицам с меньшей энергией. боль-
шинство строительных материалов относятся к твердым телам. 
поэтому при теплотехнических расчетах можно считать, что в них 
распространение тепла происходит только путем теплопроводно-
сти. следовательно, можем воспользоваться законом Фурье, согла-
сно которому плотность теплового потока пропорциональна гра-
диенту температуры.
рассмотрим плоскую однослойную стенку (рис. 2.2). введем 
условные обозначения в соответствии с принятыми в строитель-
ной теплотехнике [5]. обозначим буквой t температуру воздуха, 
а буквой t — температуры поверхностей. применим индексы: 
«в» — внутренний; «н» — наружный. получим t
в
, t
н
 — темпера-
туры внутреннего и наружного воздуха; t
в
 и t
н
 — температуры 
внутренней и наружной поверхностей.
t
q
0 xδ
вt
xt
нt
нτ
вτ
рис. 2.2. расчетная схема наружного ограждения
9рассмотрим уравнение Фурье для одномерного температур-
ного поля, когда перенос тепла происходит только в направлении, 
перпендикулярном поверхности. уравнение Фурье для данного 
случая имеет вид
,dtq
dx
= −λ  (2.1)
где q  — удельный тепловой поток, вт/м2; λ — коэффициент 
теплопроводности, вт/(м · °с); dt/dx — изменение температуры 
в направлении теплового потока, °с/м.
знак «минус» в правой части уравнения указывает на то, что 
перенос тепла происходит в направлении, противоположном пони-
жению температуры. в конечных разностях уравнение Фурье для 
одномерного температурного поля для плоской стенки представим 
как
( )в н .q
λ
= τ − τ
δ
 (2.2)
уравнение (2.2) представляет собой уравнение прямой, поэ-
тому распределение температур при стационарных условиях 
теплопередачи имеет линейный характер.
коэффициент теплопроводности зависит от вида матери-
ала, плотности, влажности и температуры. для строительных 
материалов значения коэффициентов теплопроводности изме-
няются в широких пределах [1] — от λ = 0,035 вт/(м · °с) для 
пенополиуретана до λ = 3 вт/(м · °с) для гранита. Металлы 
имеют еще большие величины коэффициентов теплопро-
водности, например, коэффициент теплопроводности стали 
λ = 50 вт/ (м · °с).
теплопроводность строительных материалов существенно 
зависит от их влажности, которая формируется в результате воз-
действия влажностного режима внутреннего и наружного воздуха. 
в теплотехнических расчетах коэффициент теплопроводности 
следует принимать по данным снип [там же] в зависимости от 
условий эксплуатации. в свою очередь, условия эксплуатации 
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зависят от влажностного режима помещения и от зоны влажности 
по карте районирования [1].
влажностный режим помещений принимается в зависимости 
от назначения зданий и помещений с учетом вида технологиче-
ского процесса.
2.3. Конвекция
Конвекцией называется перенос теплоты при движении жид-
кости или газа у нагретой или охлажденной поверхности. разли-
чают естественную и вынужденную конвекцию.
поскольку в холодный период года температура внутреннего 
воздуха t
в
 выше температуры наружного воздуха t
н
, то между тем-
пературами внутренней и наружной поверхностей наружного огра-
ждения имеет место соотношение t
в
 > t
н
. следовательно, t
в
 > t
в 
и t
н
 > t
н
. таким образом, имеем поверхности, температура которых 
отличается от температуры окружающего воздуха. Это и является 
условием возникновения конвекции вблизи данных поверхностей. 
при этом перемещение воздуха происходит за счет разности плот-
ностей холодного и более нагретого воздуха. зависимость плотно-
сти воздуха ρ от его температуры можно представить приближен-
ной формулой
ρ = 353/(273 + t),
где ρ — плотность воздуха, кг/м3; t — температура воздуха, °с.
Это означает, что частицы воздуха большей температуры 
имеют меньшую плотность и стремятся занять верхнее положе-
ние, частицы с меньшей температурой имеют большую плотность 
и опускаются вниз под действием силы тяжести. такая конвекция 
называется естественной.
рассматривая условия теплообмена у наружной поверхности, 
можно заметить, что в дополнение к естественной конвекции дей-
ствует и конвекция вынужденная, вызванная воздействием ветра.
количество тепла, передаваемого путем конвекции, определя-
ется с помощью формулы ньютона:
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q
к
 = α
к
Δt, (2.3)
где q
к
 — плотность конвективного теплового потока, вт/м2; α
к
 — 
коэффициент конвективного теплообмена, вт/(м2 · °с); Δt — раз-
ность температур поверхности и воздуха, °с. 
с учетом уравнения (2.3) для внутренней поверхности имеем
q
кв
 = α
кв
 (t
в
 − t
в
),
а для наружной поверхности
q
кн
 = α
кн
 · (t
н
 − t
н
).
значения коэффициентов конвективного теплообмена зависят 
от многих факторов. при естественной конвекции α
к
 зависит от 
физических констант воздуха, разности температур, геометриче-
ского размера поверхности. Методы определения коэффициентов 
конвективного теплообмена α
к
 рассматриваются в теории тепло- 
и массообмена [10, 11].
анализ рассматриваемой задачи показал, что для условий 
теплопередачи через наружное ограждение в холодный период 
года можно пренебречь влиянием изменения физических констант 
и для практических расчетов можно воспользоваться выражением
1ест 3
к  m t .α = ⋅∆  (2.4)
здесь m — коэффициент, зависящий от положения огражде-
ния по отношению к горизонту и направления теплового потока, 
вт/ (м2 · ° ); Δt — разность температур поверхности и воздуха, °с.
ниже приведены значения коэффициента m, рассчитанные 
р. н. Шумиловым [9] с использованием критериальных уравнений 
для конвективного теплообмена при естественной конвекции [10].
коэффициент теплообмена при вынужденной конвекции зави-
сит от режима течения воздуха, скорости вынужденного движения 
v и геометрического размера l. в работе [8] приведена приближен-
ная формула, полученная с использованием критериальных урав-
нений для конвективного теплообмена при вынужденной конвек-
ции [10]:
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вын 0,8 0,2
к 6 ,v lα =  (2.5)
где  — коэффициент конвективного теплообмена при вынуж-
денной конвекции, вт/(м2 · °C); v — скорость воздуха, м/с; l — гео-
метрический размер, м.
положение ограждения
значение коэффициента m, 
вт/(м2 · ° )
вертикальное
горизонтальное с теплоотдачей вверх
горизонтальное с теплоотдачей вниз
1,85
2,4
1,3
приведенные зависимости могут быть использованы для 
прак тических расчетов стандартных режимов передачи тепла 
для  типовых зданий. в более сложных случаях следует обратиться 
к специальной литературе [10, 11].
2.4. Излучение
Излучение — процесс передачи тепла от одной поверхности 
к другой через лучепрозрачную среду. при нагревании какого-
либо тела часть тепловой энергии превращается на его поверхно-
сти в энергию лучистую. излучение между телами происходит 
при помощи электромагнитных волн. тепло с поверхности более 
нагретого тела передается через лучепрозрачную среду (воздух) на 
поверхность другого тела, где вновь переходит в тепловую форму 
энергии (рис. 2.3).
Лучепрозрачная
среда
q
T1 T2
рис. 2.3. схема лучистого теплообмена между поверхностями
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интенсивность излучения тепла поверхностью тела зависит 
от его температуры и способности излучать тепло. количество 
тепла, передаваемого излучением между двумя поверхностями, 
определяется по закону стефана — больцмана [11]:
4 4
л 0 1 2[( / 100) ( / 100) ],q  С T T= ε ⋅ϕ −  (2.6)
где ε — степень черноты системы тел; С
0
 — постоянная стефана — 
больцмана, вт/(м2 · K4); φ — угловой коэффициент излучения; 
Т
1
, Т
2
 — температуры нагретой и охлажденной поверх ностей, K.
по аналогии с уравнением (2.3) можно выразить тепловой 
поток, передаваемый путем излучения, как
q
л
 = α
л
 · Δt, (2.7)
где α
л
 — коэффи циент теплообмена излучением, вт/(м2 · °с), опре-
деляемый по формуле
4 4
л 0 1 2[( / 100) ( / 100) ] / ; С T T tα = ε ⋅ϕ − ∆
Δt — разность температур поверхностей, °с.
поскольку большинство строительных материалов имеет сте-
пень черноты, близкую к единице, то и степень черноты системы 
тел близка к единице (ε ≈ 1).
при теплообмене в помещении, когда тепловоспринимающая 
поверхность окружает теплоотдающую, угловой коэффициент 
излучения j = 1 [там же]. при выполнении инженерных расчетов 
можно использовать ориентировочные значения коэффициентов 
теплообмена, приводимые в нормативной и справочной литера-
туре, не производя подробных расчетов. однако при разработке 
новых технических решений и применении нетрадиционных стро-
ительных материалов требуются серьезные обоснования.
2.5. Теплопередача через наружное ограждение
рассмотрим способы передачи тепла от внутреннего воздуха 
к наружному. теплопередача происходит от внутреннего воз-
духа к внутренней поверхности путем конвекции и излучения. 
далее тепло передается за счет теплопроводности от внутренней 
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поверхности к наружной через слои материалов, из которых 
состоит наружное ограждение. от наружной поверхности к наруж-
ному воздуху тепло отдается также путем излучения и конвекции. 
как видно, эти процессы излучения и конвекции при передаче 
тепла через наружное ограждение происходят совместно.
тогда в общем случае тепловой поток у поверхности теплоот-
дачи можно представить как сумму тепловых потоков, передавае-
мых излучением q
л
 и конвекцией q
к
:
л к л( ) ,кq q q t t= + = α +α ∆ = α ⋅∆  (2.8)
где α — коэффициент теплообмена, α = α
л
 + α
к
; Δt — разность 
температур воздуха и поверхности: у внутренней поверхности 
Δt = t
в
 − τ
в
; у наружной поверхности Δt = t
н
 − τ
н
.
коэффициент теплообмена у внутренней поверхности назы-
вают коэффициентом тепловосприятия α
в
. коэффициент тепло-
обмена у наружной поверхности называют коэффициентом 
теплоотдачи α
н
.
для практических расчетов значения этих коэффициентов 
можно принимать по снип [1]. величина коэффициента тепло-
восприятия α
в
 зависит от вида поверхности (гладкая, с выступами 
или ребрами), а величина коэффициента теплоотдачи α
н
 зависит 
от положения ограждения по отношению к наружному воздуху. 
например, для гладких внутренних поверхностей стен и потолков 
α
в
 = 8,7 вт/м2 · °с, для наружной поверхности в холодный период 
года α
н
 = 23,2 вт/м2 · °с.
используя расчетную схему (см. рис. 2.2), можно записать 
систему уравнений, характеризующих передачу тепла через 
наружное ограждение.
количество тепла, передаваемого от внутреннего воздуха 
к внутренней поверхности конвекцией и излучением, равно
в в в( )q t .= α − τ
решением этого уравнения относительно разности температур 
является
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в в в/t  q .− τ = α  (2.9)
количество тепла, передаваемого от внутренней поверхности 
к наружной за счет теплопроводности:
в н( ),q
λ
= τ − τ
δ
откуда
в н q .
δ
τ − τ =
λ
 (2.10)
количество тепла, передаваемого от наружной поверхности 
к наружному воздуху конвекцией и излучением, равно
н н н( ),q t= α τ −
откуда
н н н/t q .τ − = α  (2.11)
суммируя левые и правые части уравнений (2.9) – (2.11), 
получим
в н в н(1 / / 1 / ).t t q− = α + δ λ + α
из последнего уравнения найдем величину плотности тепло-
вого потока:
в н
в н
1 1
t tq .−=
δ
+ +
α λ α
 (2.12)
количество тепла, передаваемого от внутреннего воздуха 
к наружному воздуху (плотность теплового потока), можно выра-
зить через коэффициент теплопередачи:
в н( ), q k t t= −  (2.13)
где k — коэффициент теплопередачи, вт/(м2 · °с).
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из уравнений (2.12) и (2.13) получаем соотношение для опре-
деления коэффициента теплопередачи:
( )в н1/ 1/ / 1/ .k = α + δ λ + α  (2.14)
для многослойного ограждения уравнение (2.14) принимает 
вид
( )в н1/ 1/ / 1/ ,k = α +Σδ λ + α
где Σδ/λ — сумма отношений толщин слоев δ наружного огражде-
ния к их коэффициентам теплопроводности λ.
количество тепла Q, проходящего через ограждение площа-
дью F, определяется по формуле
Q = qF,  (2.15)
где Q — количество тепла, вт; F — площадь, м2.
Это выражение используется при расчетах потерь тепла через 
наружные ограждения и проектировании систем отопления.
2.6. Сопротивление теплопередаче
для упрощения инженерных расчетов в строительной тепло-
технике используется понятие «сопротивление». сопротивле-
ние — это величина, обратная соответствующим коэффициентам. 
размерность сопротивления м2 · °с/вт.
так, коэффициенту тепловосприятия α
в
 соответствует сопро-
тивление тепловосприятию R
в
 = 1/α
в
; коэффициенту теплоотдачи 
α
н
 — сопротивление теплоотдаче R
н
 = 1/R
н
; коэффициенту тепло-
передачи k — общее сопротивление теплопередаче R
о
 = 1/k.
термическое сопротивление однослойного ограждения опре-
деляется как R = δ/λ. для многослойного ограждения термическое 
сопротивление равно
1 2 3 1 1 2 2 3 3/ / /  ( / ).R R R RΣ = + + +…= δ λ + δ λ +…= δ λ +…= Σ δ λ  (2.16)
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тогда общее сопротивление теплопередаче при любом количе-
стве слоев можно рассчитать по формуле
R
о
 = R
в
 + ΣR + R
н
.
   
(2.17)
как видно из уравнения (2.17), общее сопротивление теплопе-
редаче R
о
 может быть рассчитано при известной конструкции огра-
ждения, когда заданы толщины и характеристики слоев. однако 
оптимальным образом рассчитать теплозащиту ограждающих 
конструкций не представляется возможным. поэтому в качестве 
дополнительного условия формулируются нормативные и эконо-
мические требования, а также условия энергосбережения, которые 
будут рассмотрены в разделе 4.
2.7. Термическое сопротивление  
неоднородных конструкций
современные конструкции наружных ограждений зданий, как 
правило, могут содержать несколько слоев или элементов, состо-
ящих из различных материалов с различными теплотехническими 
свойствами. такие конструкции называют неоднородными. неод-
нородные элементы могут быть расположены перпендикулярно 
или параллельно направлению теплового потока. в зависимости 
от этого определяется термическое сопротивление неоднородных 
конструкций.
при расположении неоднородных слоев перпендикулярно 
тепловому потоку термическое сопротивление рассчитывается по 
формуле
1 2 3  / ,R R R RΣ = + + +…= Σδ λ  (2.18)
где R
1
, R
2
, R
3
 — термические сопротивления слоев.
при наличии в ограждающей конструкции неоднородных 
слоев, расположенных перпендикулярно и параллельно направле-
нию теплового потока, находят приведенное термическое сопро-
тивление неоднородной конструкции. для этого конструкцию 
делят на элементы, одни из которых расположены параллельно, 
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а другие — перпендикулярно направлению теплового потока. 
затем определяют средние термические сопротивления для пер-
пендикулярного и параллельного расположения элементов.
среднее термическое сопротивление рассчитывается по 
формуле
1 2
ср
1 2
1 2
... ,
...
F FR F F
R R
+ +
=
+ +
 (2.19)
где F
1
, F
2
, … — площади отдельных элементов; R
1
, R
2
, … — терми-
ческие сопротивления этих элементов.
приведенное термическое сопротивление неоднородной кон-
струкции определяется по приближенной формуле
R
пр
 = 0,33 (RII + 2RI), (2.20)
где RII, RI — средние термические сопротивления для параллель-
ного и перпендикулярного расположения элементов.
такой расчет достаточно трудоемкий и требует подробных 
данных о рассчитываемой конструкции. поэтому снип допу-
скает при проектировании неоднородных наружных ограждений 
использовать формулу
усл
о o ,R R r=
где  — общее сопротивление теплопередаче без учета неод-
нородности в направлении, параллельном тепловому потоку; r — 
коэффициент теплотехнической однородности.
в снип [1] приводятся данные о коэффициентах тепло-
технической однородности для трехслойных панелей из бетона 
с ребрами и теплоизоляционными вкладышами. при этом коэффи-
циент теплотехнической однородности r определяется как
r = r
1
 r
2
,
где r
1
 — коэффициент, учитывающий относительную площадь 
ребер; r
2
 — коэффициент, учитывающий плотность материала 
ребер.
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уменьшение сопротивления теплопередаче конструкции 
вследствие неоднородности весьма существенно. так, при изме-
нении относительной площади ребер от 0,25 до 0,05 значение r
1
 
изменяется от 0,5 до 0,8. при изменении плотности бетона от 1000 
до 2400 кг/ м3 значение коэффициента r
2
 уменьшается от 1 до 0,7. 
тогда при  = 3 м2 · °C/вт получим фактически Ro = 1,8 м2 · °C/ вт.
для панелей с металлическими связями и утеплителем из 
минеральных или вспененных материалов значения коэффи-
циента r даются в зависимости от плотности бетона, но здесь вели-
чина коэффициента r близка к единице, за исключением конструк-
ций из тяжелых бетонов.
одним из видов неоднородных конструкций являются кон-
струкции с невентилируемыми воздушными прослойками. 
использование их объясняется малым коэффициентом тепло-
проводности воздуха по сравнению с другими материалами, 
а также возможностью уменьшения веса строительных изделий 
и конструкций.
известны выпускаемые промышленностью пустотные кир-
пичи, панели перекрытий и т. д. однако использование воздушных 
прослоек в качестве утеплителя оказалось неэффективным, так 
как в дополнение к процессу передачи тепла теплопроводностью 
происходит передача тепла конвекцией и излучением. Эти виды 
теплопередачи объясняются наличием окружающих прослойку 
поверхностей разной температуры и воздуха между ними.
схема участка наружного ограждения с замкнутой воздушной 
прослойкой приведена на рис. 2.4.
количество тепла, передаваемого путем теплопроводности, 
рассчитывается по уравнению (2.2):
( )1 2 ,т
tq ∆ λ= λ = τ − τ
δ δ
где λ — коэффициент теплопроводности воздуха в прослойке, 
вт · м/°C; δ — толщина прослойки, м; t
1
, t
2
 — температуры поверх-
ностей воздушной прослойки, °C.
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Конвекция
Излучение
δ
q
τ1 τ2
рис. 2.4. схема замкнутой воздушной прослойки
как видно, у поверхности с температурой t
1
 возникает вос-
ходящий конвективный поток, а у поверхности с температурой 
t
2
 — ниспадающий. средняя температура воздуха в прослойке 
t = 0,5 (t
1
 + t
2
). количество тепла, передаваемого конвекцией, 
согласно уравнению (2.3) равно
( )к к 1 к 1 1 2 к 1 2( ) 0,5 ( )  0,5 ( ).q t= α τ − = α τ − τ + τ = α τ − τ
так как воздух является лучепрозрачной средой, то между 
поверхностями, имеющими разную температуру, происходит пере-
дача тепла излучением. количество тепла, передаваемого излуче-
нием, можно определить по (2.7) как
л л л 1 2( ).q t= α ⋅∆ = α τ − τ
таким образом, удельный тепловой поток через воздушную 
прослойку q
вп 
определяется по формуле
вп т к л к л 1 2 (0,5 / ) ( ),q q q q= + + = α +α + λ δ τ − τ
где q
т
 — количество тепла, передаваемое теплопроводностью, 
вт/ м2; q
к
 — количество тепла, передаваемое конвекцией, вт/м2; 
q
л
 — количество тепла, передаваемое излучением, вт/м2.
увеличение толщины прослойки оказывает малое влияние 
на уменьшение количества тепла, передаваемого теплопроводно-
стью. однако при этом увеличиваются интенсивность конвекции, 
коэффициент конвективного теплообмена и доля тепла, передавае-
мого конвекцией. большая часть тепла передается излучением.
теплозащитные качества воздушных прослоек зависят и от 
расположения прослойки, направления теплового потока, расстоя-
ния от наружной поверхности ограждения. так, в горизонтальных 
прослойках конвекция менее интенсивна, чем в вертикальных. 
при совпадении направления теплового потока и конвекции коэф-
фициент конвективного теплообмена также увеличивается.
для практических расчетов допускается использовать данные 
о термических сопротивлениях воздушных прослоек, приведен-
ные в снип [1].
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3. НОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
3.1. Требуемое сопротивление теплопередаче
как было показано в разделе 2.6, при выборе оптимальных 
решений по теплозащитным свойствам наружных ограждений 
необходимо руководствоваться определенными требованиями, 
которые влияют на технические решения в области строительства 
в соответствии с государственными приоритетами. Это могут быть 
санитарно-гигиенические, экономические требования или задачи 
энергосбережения. в соответствии с этим определяются норма-
тивные значения общего сопротивления теплопередаче.
Минимальное сопротивление теплопередаче определяется 
исходя из следующих санитарно-гигиенических требований:
1) исключение возможности образования конденсата на вну-
тренней поверхности наружных ограждений;
2) ограничение количества тепла, отдаваемого с поверхности 
тела человека путем излучения;
3) ограничение локальной асимметрии теплоотдачи.
рассмотрим первое требование. известно, что в состав воз-
духа входят водяные пары, количество которых определяет его 
влажность. для каждого состояния воздуха, которое характеризу-
ется температурой, влажностью и барометрическим давлением, 
существует температура, при которой воздух становится насы-
щенным, т. е. приобретает относительную влажность φ = 100 %. 
Эта температура называется температурой точки росы. если тем-
пература внутренней поверхности ограждения ниже температуры 
точки росы, то на внутренней поверхности образуется конденсат. 
поэтому при проектировании ограждений необходимо, чтобы 
температура внутренней поверхности ограждения была выше 
температуры точки росы при заданной температуре и относи-
тельной влажности воздуха. таким образом, выполнение данного 
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требования сводится к ограничению минимальной температуры 
внутренней поверхности наружного ограждения.
второе требование касается самочувствия человека. известно, 
что тепло передается с поверхности тела человека конвекцией, 
излучением и при испарении с поверхности кожи (рис. 3.1). урав-
нение теплового баланса имеет вид
o к л исп ,Q Q Q Q= + +
где Qo — общая теплоотдача человека в окружающую среду; 
Q
к
, Q
л
, Q
исп
 — тепло, отдаваемое человеком за счет конвекции, 
излучения и испарения соответственно.
на рис. 3.1 приведена доля этих составляющих при нормаль-
ных условиях. при этом величина лучистой составляющей зави-
сит от температуры тепловоспринимающей поверхности, т. е. от 
температуры внутренней поверхности наружного ограждения 
в наибольшей степени.
Q
исп
 = 0,2 Q0
Q
л
 = 0,4 Q0
Q
к
 = 0,4 Q0
рис. 3.1. схема теплообмена человека с окружающей средой
асимметрия теплоотдачи заключается в том, что темпера-
тура поверхностей, окружающих человека, находящегося в поме-
щении, различна. следовательно, будет отличаться и количество 
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тепла, отдаваемого излучением. анализируя третье требование, 
касающееся ограничения асимметрии теплоотдачи излучением 
с поверхности тела человека, можно сделать аналогичный вывод 
о необходимости нормирования температуры внутренней поверх-
ности. кстати, это требование было сформулировано недавно 
с учетом данных гигиенических исследований.
итак, для удовлетворения перечисленных требований необхо-
димо ограничить температуру на внутренней поверхности наруж-
ного ограждения. но эта температура, в свою очередь, зависит от 
температуры внутреннего воздуха в помещении. поэтому принято 
ограничивать не саму температуру на внутренней поверхности 
наружного ограждения, а разность между температурой внутрен-
него воздуха и температурой на внутренней поверхности наруж-
ных ограждающих конструкций.
Эту разность называют нормируемым температурным пере-
падом  на ограничении этого температурного перепада 
и построено нормирование теплозащиты, принятое в строитель-
ной теплотехнике.
для вывода формулы для расчета минимального сопротивле-
ния теплопередаче рассмотрим уравнение теплового баланса при 
стационарных условиях. напоминаем, что в условиях стационар-
ной теплопередачи тепловой поток не изменяется во времени по 
величине и направлению, т. е. q = idem:
в н в в в 1 н н н
o в 1 н
idem.n
n
t t t tq
R R R R R
− − τ τ − τ τ − τ τ −
= = = = … = = =  (3.1)
приравнивая два первых уравнения в выражении (3.1), имеем
в н o в в в( ) / ( ) / ,q t t R t R= − = − τ
откуда получим
в в н
o
в в
( ) .
( )
R t tR
t
−
=
− τ
 (3.2)
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если в выражении (3.2) ограничить разность температур 
внутреннего воздуха и внутренней поверхности, т. е. принять 
 то получим формулу для определения требуемого 
сопротивления теплопередачи :
тр в в н
о н
( ) .R t t nR
t
⋅ −
=
∆
 (3.3)
значения нормируемого температурного перепада  
приведены в [1] и зависят от назначения зданий (жилые, обще-
ственные, производственные) и вида наружных ограждений 
(наружные стены, чердачные перекрытия, перекрытия над 
подвалами).
для поверхностей, выходящих в неотапливаемое помещение, 
в формулу вводится коэффициент уменьшения расчетной разно-
сти температур n. значения этого коэффициента приводятся также 
в [там же] в зависимости от вида наружного ограждения.
таким образом, величина требуемого сопротивления теплопе-
редаче зависит от назначения здания и вида наружного огражде-
ния, а также от географического местоположения района строи-
тельства, в соответствии с которым принимается температура 
наружного воздуха  t
н
. в качестве расчетной температуры наруж-
ного воздуха берется средняя температура холодной пятидневки 
января за последние 50 зим [3]. назначение здания учитывается 
при выборе температуры внутреннего воздуха t
в
, о которой шла 
речь в разделе 1.
полученное значение сопротивления теплопередаче не 
всегда является достаточным для выполнения других требова-
ний к теплозащите и может не соответствовать задачам экономии 
энергоресурсов или снижения экономических затрат. согласно 
действующим нормативам решение по теплозащите должно при-
ниматься из условий энергосбережения. Этому условию соответ-
ствует сопротивление теплопередаче по условиям энергосбере-
жения.
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3.2. Сопротивление теплопередаче  
по условиям энергосбережения
Чем больше уровень теплозащиты, тем меньше требуется 
энергоресурсов для поддержания необходимого теплового режима 
в помещении. в то же время экономия от снижения энергопотре-
бления зависит от климатических условий района строительства 
(чем суровее климат, тем эффективнее теплозащита, тем больше 
экономия тепла). суровость климата принято оценивать показате-
лем «градусосутки отопительного периода». значение этого пока-
зателя рассчитывается по формуле
в оп оп(  ) ,B t t Z= −  (3.4)
где B — градусосутки отопительного периода, град. · сут.; t
в
 — рас-
четная температура внутреннего воздуха, °с; t
оп
 — средняя темпе-
ратура наружного воздуха за отопительный период, °с; Z
оп
 — про-
должительность отопительного периода, сут.
отметим, что отопительный период — это период со средне-
суточными значениями температуры наружного воздуха ниже или 
равной +8 °с. данные о параметрах отопительного периода зави-
сят от географического местоположения района строительства 
и принимаются по снип «строительная климатология» [3].
значения показателя B для территории россии изменяются 
в широких пределах: от 1000 градусосуток для сочи до 12 000 — 
для районов республики саха — якутия. Чем больше величина В, 
тем больше затраты на отопление и тем больший эффект дает улуч-
шение теплозащиты. поэтому чем больше значение показателя B, 
тем больше рекомендуемые значения сопротивлений теплопере-
даче по условиям энергосбережения .
значения сопротивлений теплопередаче  были рассчитаны 
исходя из стратегического направления по снижению энергопо-
требления на перспективу. в соответствии с прогнозом изменения 
энергетического баланса россии предусматривалось 20 %-е сниже-
ние удельного энергопотребления каждые пять лет. нормы сопро-
тивлений теплопередаче по условиям энергосбережения были 
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рассчитаны исходя из стратегического направления по снижению 
энергопотребления на перспективу. в соответствии с прогнозом 
изменения энергетического баланса россии предусматривалось 
20 %-е снижение удельного энергопотребления каждые пять лет. 
нормы сопротивлений теплопередаче по условиям энергосбе-
режения  были введены в 1995 г. на период до 2000 г. и затем 
с 2000 до 2005 г., но далее не менялись. Эти данные приведены 
в снип [1] и сп [4] для зданий разного назначения в зависимости 
от величины показателя В, назначения здания и вида наружного 
ограждения.
согласно действующим нормативам по назначению здания 
подразделяются на следующие группы:
 – жилые, детские, лечебные;
 – общественные;
 – производственные.
виды наружных ограждающих конструкций по снип: наруж-
ные стены; покрытия и чердачные перекрытия; перекрытия над 
проездами, подвалами и подпольями; зенитные фонари.
3.3. Сопротивление теплопередаче  
из экономических условий
в инженерной практике принято оценивать основные реше-
ния по экономическим условиям: оптимальному варианту должны 
соответствовать минимальные затраты финансовых средств. рас-
смотрим этот подход применительно к задаче проектирования 
теплозащиты.
годовые затраты на поддержание заданных параметров воз-
душной среды (приведенные затраты) в помещениях складыва-
ются из затрат на устройство теплозащиты наружных ограждений 
и эксплуатационных затрат (затрат на отопление):
п = ек + Э, (3.5)
где п — приведенные затраты на теплозащиту, руб./год; е — коэф-
фициент эффективности капитальных вложений или процентная 
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ставка кредита, 1/год; к — капитальные затраты, руб.; Э — затраты 
на отопление, руб./год.
при увеличении общего сопротивления теплопередаче 
затраты на устройство теплозащиты наружных ограждений уве-
личиваются, а затраты на отопление уменьшаются. сумма этих 
затрат имеет следующую тенденцию: при увеличении сопротивле-
ния теплопередаче суммарные затраты снижаются, а затем увели-
чиваются (рис. 3.2).
Сопротивление теплопередаче, 
м2 · °С/Вт
За
тр
ат
ы
, р
уб
./г
од
П = ЕК + Э
Э
ЕК
П
мин
П
эк
оR оR
рис. 3.2. зависимость приведенных затрат  
от сопротивления теплопередаче
как видно, график изменения суммарных затрат имеет мини-
мум, которому соответствует оптимальное значение сопротивле-
ния теплопередаче из экономических условий . решение можно 
получить графическим путем, задавая разные значения R
о
 и опре-
деляя к, Э и п.
Можно получить и аналитическое решение, имея в виду, что 
производная данной функции равна нулю в точке минимума. такое 
решение было получено в. н. богословским, который вывел фор-
мулу для расчета сопротивления теплопередаче из экономических 
условий [7]:
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эк в от оп т
o
ут ут
( ) .t t Z сR
с
−
=
λ Ε
 (3.6)
здесь Z
оп
 — продолжительность отопительного периода, с;  с
т
 — 
стоимость единицы тепла, руб./дж; λ
ут
 — коэффициент теплопро-
водности материала утепляющего слоя, вт/(м · °с); с
ут
 — стои-
мость утеплителя, руб./м3.
к сожалению, в последние годы в связи с изменением условий 
ценообразования экономический подход к выбору уровня тепло-
защиты применяется не всегда, а в действующих нормативных 
документах основное внимание уделено выполнению условий 
энергосбережения.
анализ технических решений и оценка экономических тен-
денций развития энергетики, выполненный в. г. гагариным [13], 
показал, что дальнейшее повышение уровня теплозащиты зданий 
не является экономически целесообразным как по инвестицион-
ной привлекательности, так и по эффективности капитальных 
вложений.
опыт проектирования свидетельствует, что санитарно-гиги-
енические требования могут быть приоритетными и возможен 
возврат к нормированию по допустимому температурному пере-
паду [14]. в работе [15] отмечается, что для выбора энергоэффек-
тивных решений необходимо учитывать экономические показатели 
(эксплуатационные расходы, окупаемость), а также энергетиче-
ский баланс инженерных систем. анализ целесообразности уве-
личения толщины утепляющего слоя рассмотрен в работе [16].
авторами был выполнен анализ изменения основных параме-
тров, входящих в формулу (3.6). использовались данные о тарифах 
региональных энергетических компаний и прайс-листы фирм — 
производителей теплоизоляционных материалов. было установ-
лено, что стоимость тепловой энергии значительно различается по 
регионам россии и имеет устойчивую тенденцию роста.
в то же время стоимость современных типов утеплителей 
имеет значения в интервале с
ут
 = 2300–3300 руб./м3. коэффици-
енты теплопроводности большинства утеплителей составляют 
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λ
ут
 = 0,034–0,044 вт/(м · °с), а различие по регионам россии 
несущественно.
в табл. 3.1 представлены значения сопротивлений теплопере-
даче  наружных стен и покрытий жилых зданий, рассчитанные 
по экономическим условиям по формуле (3.6) для основных регио-
нов россии. также приведены значения сопротивлений теплопере-
даче по условиям энергосбережения , принятые по снип 23-02 
в зависимости от показателя В.  установлено, что зависимость 
сопротивлений теплопередаче  и   от показателя суровости 
климата B практически одинакова.
Таблица 3.1
Сопротивления теплопередаче наружных стен и покрытий  
жилых зданий  по СНиП 23-02 и по расчету 
округ
показа-
тель B, 
град. · сут
стоимость 
тепловой 
энергии,
руб./гкал
сопротивление теплопередаче, 
м2 · °с/вт
стен покрытий
северо-кавказский 2560 840 1,87 2,3 3,48
Южный 3540 1230 2,66 2,64 3,97
северо-западный 4818 690 2,32 3,13 4,61
Москва 4943 1440 3,40 3,18 4,67
центральный 5014 1200 3,12 3,21 4,71
приволжский 5590 1670 3,90 3,44 5,00
уральский 6444 911 3,09 3,73 5,42
дальневосточный 6548 1430 3,90 3,76 5,47
сибирский 6974 940 3,27 3,89 5,69
данные табл. 3.1 показывают, что в настоящее время значе-
ния экономически целесообразного сопротивления теплопере-
даче наружных стен  для большинства регионов россии близки 
к рекомендуемым снип сопротивлениям теплопередаче по усло-
виям энергосбережения . однако для покрытий зданий значения 
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сопротивлений теплопередаче  значительно превышают эконо-
мически целесообразные .
определение нормативного значения сопротивления тепло-
передаче расчетом позволяет определять уровень теплозащиты 
зданий с учетом региональных условий и формирования цен на 
тепловую энергию и теплоизоляционные материалы. при этом 
основными показателями нормирования являются стоимость 
тепловой энергии и теплоизоляционных материалов, а также кли-
матологические данные района строительства.
установлено, что нормативные значения сопротивлений 
теплопередаче, приведенные в снип, являются экономически 
обоснованными и не требуют пересмотра в сторону увеличения.
3.4. Расчетное сопротивление теплопередаче
в результате расчетов мы получаем минимальное сопротивле-
ние теплопередаче , сопротивление теплопередаче по условиям 
энергосбережения  и сопротивление теплопередаче из экономи-
ческих условий  .
следует обратить внимание на то, что строительные нормы 
допускают определение уровня теплозащиты по величине сопро-
тивления теплопередаче в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями для объектов с избыточными тепловыделени-
ями, а также для реконструируемых зданий.
в остальных случаях за расчетное значение сопротивления 
теплопередаче  принимается большее из полученных значений 
 и .
тогда из приведенного ниже уравнения можно определить 
термическое сопротивление Riут и толщину утепляющего слоя:
р
о в 1 ут н 1/ 1/ ,i nR R R R= α + +… +… + α  (3.7)
где R
1
, …, Riут, …, Rn — термические сопротивления материаль-
ных слоев, м2 · °C/вт; α
в
 и α
н
 — коэффициенты тепловосприятия 
и теплоотдачи, вт/(м2 · °C); i — номер слоя.
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входящее в это уравнение сопротивление теплопередаче 
теплоизоляционного слоя определяется как
ут ут ут/ ,i iR = δ λ
откуда находим значение толщины утепляющего слоя 
3.5. Требования строительных норм [1]
теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим 
нормативным требованиям:
а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных 
ограждающих конструкций должны быть не менее нормируемых 
значений (поэлементные требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна 
быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 
конструкций должна быть не ниже минимально допустимых зна-
чений (санитарно-гигиеническое требование).
требования тепловой защиты здания будут выполнены при 
одновременном выполнении требований «а» — «в».
3.5.1. Поэлементные требования
нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции следует определять по формуле
норм эн
о о р ,R R m= ⋅
где  — сопротивление теплопередаче по условиям энергосбе-
режения; m
р
 — коэффициент, учитывающий особенности региона 
строительства, но не менее значений: для наружных стен m
р 
 = 0,63; 
для окон m
р
 = 0,95; для остальных конструкций m
р
 = 0,8.
как указывалось в разделе 3.4, строительные нормы допу-
скают определять уровень теплозащиты по величине сопротивле-
ния теплопередаче в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями для объектов с избыточными тепловыделениями, 
а также для реконструируемых зданий.
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3.5.2. Комплексное требование
нормируемое значение удельной теплозащитной характери-
стики здания принимается в зависимости от отапливаемого объема 
и градусосуток отопительного периода (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Нормируемые значения удельной теплозащитной  
характеристики здания, Вт/(м3 · град)
отапливаемый 
объем, м3
градусосутки отопительного периода, град. · сут
1000 3000 5000 8000 12 000
300 0,957 0,708 0,562 0,429 0,326
600 0,759 0,562 0,446 0,341 0,259
1200 0,606 0,449 0,356 0,272 0,207
2500 0,486 0,360 0,286 0,218 0,166
6000 0,391 0,289 0,229 0,175 0,133
15 000 0,327 0,242 0,192 0,146 0,111
50 000 0,277 0,205 0,162 0,124 0,094
200 000 0,269 0,182 0,145 0,111 0,084
3.5.3. Санитарно-гигиеническое требование
температура внутренней поверхности ограждающей кон-
струкции в зоне теплопроводных включений, угловых частей 
стен и оконных откосов должна быть не ниже температуры точки 
росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного 
воздуха.
Минимальная температура внутренней поверхности остекле-
ния производственных зданий должна быть не ниже значения 0 °с, 
для остальных зданий — не ниже плюс 3 °с. 
относительная влажность внутреннего воздуха принимается 
по нормам проектирования соответствующих зданий. например, 
для жилых, лечебных и детских учреждений относительная влаж-
ность составляет 55 %, для кухонь — 60 %; для ванных комнат — 
65 %, для общественных зданий — 60 %.
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4. НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
4.1. Примеры нестационарной теплопередачи
в реальных условиях тепловой поток и параметры окружаю-
щей среды постоянно меняются во времени. рассмотрим наиболее 
часто встречающиеся явления, часть из которых является следст-
вием изменения климатических условий, а другая связана с осо-
бенностями технологии и эксплуатации зданий и сооружений. 
Можно выделить следующие режимы нестационарной теплопере-
дачи, которые следует предвидеть и рассматривать при разработке 
проектов отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
 – изменение температуры наружного воздуха;
 – воздействие солнечной радиации;
 – изменение во времени теплопоступлений в помещение;
 – аварийные режимы эксплуатации (отключение систем ото-
пления или теплоснабжения и т. д.).
на рис. 4.1 приведен график изменения температуры наруж-
ного воздуха по месяцам. Мы видим, что в течение года темпера-
туры наружного воздуха увеличиваются от января к июлю и снова 
снижаются. вот почему существует понятие расчетных темпера-
тур. например, для расчета тепловых потерь и мощности систем 
отопления расчетной является температура наружного воздуха 
холодной пятидневки января, а для расчета систем вентиляции 
расчетная температура наружного воздуха принимается в зависи-
мости от периода года.
аналогичный характер имеет изменение температуры наруж-
ного воздуха в течение суток, когда минимальная температура 
наблюдается в ночное время, а максимальная — в 13 ч. то же 
самое можно отнести к воздействию солнечной радиации, кото-
рая отмечается в дневное время с изменением интенсивности 
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в зависимости от времени суток, о чем свидетельствуют климато-
логические данные, приводимые в [3].
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рис. 4.1. изменение температуры наружного воздуха:
а — по часам суток (летом); б — по месяцам года
перейдем к примерам изменения тепловых потоков. так, осо-
бенности технологических процессов, режимы работы и эксплуа-
тации зданий и сооружений приводят к изменению поступлений 
тепла в помещения. например, в помещениях с большим ско-
плением людей поступления тепла могут изменяться в сотни раз 
в связи с перерывами, окончанием сеансов, занятий, заседаний. 
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особенно заметны изменения теплопоступлений в производст-
венных помещениях, связанные с регламентом технологических 
процессов. тем не менее за счет поглощения тепла ограждающими 
конструкциями с учетом продолжительного периода остывания 
оборудования возможно сокращение затрат тепла на отопление 
зданий во многих конкретных случаях.
приводимые данные показывают, что рассмотренные выше 
явления повторяются с определенной частотой и для них можно 
использовать закономерности гармонических колебаний.
4.2. Теплоустойчивость помещения
при изменении величины теплового потока происходит изме-
нение температуры внутреннего воздуха и температуры внутрен-
ней поверхности ограждающих конструкций. помимо внеш-
них ограждений в помещении имеются внутренние ограждения 
(внутренние стены и перегородки, двери, перекрытия), которые 
принимают температуру внутреннего воздуха. при уменьшении 
теплопоступлений температура внутреннего воздуха снижается 
и внутренние ограждения отдают накопленное тепло окружаю-
щему воздуху. таким образом, они могут накапливать тепло при 
увеличении теплопоступлений и отдавать его внутреннему воз-
духу при уменьшении теплопоступлений.
теплоустойчивость помещения — это его свойство сохранять 
относительное постоянство температуры внутреннего воздуха при 
переменных тепловых воздействиях. при уменьшении теплопо-
ступлений воздух в помещении начинает охлаждаться и его темпе-
ратура со временем уменьшается. Этому препятствует теплоотдача 
в помещение всех ранее нагретых поверхностей ограждающих кон-
струкций, которые обладают теплоаккумулирующими свойствами.
оценку теплоустойчивости помещений производят по вели-
чине амплитуды колебания температуры внутреннего воздуха А
t в
. 
допустимые значения амплитуды колебания температуры вну-
треннего воздуха   определяются исходя из гигиенических 
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требований. так, для систем центрального отопления допустимое 
значение  = ± 1,5 °с; при печном отоплении  = ± 3,0 °с. 
при аварийном режиме значение А
t в
 можно определить с уче-
том минимальной температуры воздуха в помещении. например, 
при наличии трубопроводов или систем, содержащих воду, тем-
пература воздуха не должна опускаться ниже +5 °C, а допустимое 
значение амплитуды колебания температуры составит
доп
в в ( 5) / 2 °С. tА t= ± −
величина Аtв должна зависеть от теплотехнических характе-
ристик ограждений помещения и от причины, вызывающей эти 
колебания, т. е. амплитуды колебаний теплового потока Аq. в свою 
очередь, амплитуда колебаний теплового потока — это отклоне-
ние максимального или минимального значения теплового потока 
от его среднего значения. найдем связь между амплитудой коле-
бания температуры внутреннего воздуха и другими параметрами. 
для упрощения выводов используем удельные тепловые потоки. 
из определения амплитуды имеем
max ср ,qА q q= −  (4.1)
где q
max
 — максимальный тепловой поток, вт/м2; q
ср
 — среднее зна-
чение теплового потока, вт/м2.
выразим тепловые потоки через коэффициент тепловосприя-
тия α
в
:
max в в,max в,max ср в в в( ; ( ),q t q t= α − τ = α − τ)
где t
в
, t
в
 — средние значения температуры воздуха в помещении 
и на внутренней поверхности соответственно, °с; t
в, max
, t
в, max
 — 
максимальные значения этих температур.
тогда получим
в в,max в,max в в в
в в,max в в в,max в в в
( ) ( )
( ) ( ) ( ).
q
t в
А t t
t t A Aτ
= α − τ −α − τ =
= α − − α τ − τ = α −
 
(4.2)
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введем коэффициент теплоусвоения поверхности:
в в/ ,qY А Аτ=  (4.3)
откуда 
в в/ .qА A Yτ =
после подстановки этого выражения в уравнение (4.2) имеем
в в в( / ),q t qА A A Y= α −
откуда
в в в(1/ 1/ ).t qА А Y= α +  (4.4)
введем коэффициент теплопоглощения:
в в 1/ (1/ 1/ ).В Y= α +  (4.5)
тогда с учетом выражения (4.5) получим
в в/  и  .t q q tА А В А А В= =
для конструкции площадью F тепловой поток, воспринимае-
мый поверхностью, составит Q = qF, а значение амплитуды коле-
бания теплового потока АQ можно рассчитать по формуле
в  .Q q tА А F А В F= =
для помещения в целом
в в  ,Q t t i iА А В F А В F= Σ = Σ
где ΣВi Fi — теплопоглощение внутренних поверхностей помеще-
ния, вт/°с.
в то же время амплитуда колебания теплового потока равна 
АQ = Qmax – Qср. ее можно выразить через коэффициент неравно-
мерности отдачи тепла М:
ср max ср ср/  ( ) / .QМ А Q Q Q Q= = −
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с учетом замен получим формулу для расчета амплитуды 
колебания температуры внутреннего воздуха [5]:
в ср 0,7 / ,t i iA MQ B F= Σ  (4.6)
где 0,7 — поправочный коэффициент; Q
max
, Q
ср
, Q
min
 — максималь-
ное, среднее и минимальное значение теплопоступлений в поме-
щение, вт.
теперь необходимо сравнить значение амплитуды колеба-
ния температуры внутреннего воздуха с действующими нормами 
и принять решение по организации отопления помещения.
кроме того, следует обратить внимание на то, что для расчета 
амплитуды колебания температуры внутреннего воздуха необхо-
димо иметь данные о режимах работы оборудования, систем ото-
пления и использования помещения. для определения теплопо-
глощения внутренних поверхностей помещения далее рассмотрим 
закономерности усвоения тепла этими поверхностями.
4.3. Теплоусвоение
нестационарные процессы теплопередачи вызывают изме-
нение температур на поверхности и в толще ограждающих кон-
струкций. с этим явлением связано понятие «теплоусвоение» — 
способность ограждающих конструкций усваивать тепло. по мере 
прохождения через толщу ограждения колебательные процессы 
ослабляются, происходит затухание температурных колеба-
ний. решение задачи о затухании температурных волн получено 
с помощью дифференциального уравнения теплопроводности для 
нестационарных условий [7, 8]. Этими данными мы воспользу-
емся в дальнейшем.
графически процесс затухания температуры в толще огражде-
ния можно представить следующим образом (рис. 4.2). Максималь-
ное изменение амплитуды колебаний температуры наблюдается 
в слое, прилегающем к поверхности со стороны периодического 
теплового воздействия. Этот слой называется слоем резких коле-
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баний температуры. на второй стороне слоя резких колебаний 
амплитуда колебаний уменьшается в 2 раза.
Граница максимальных температур
Граница минимальных температур
t
x0
∂ ( 1)D ≈ ( 8,5)DΛ =
в maxτ
в minτ
в,срτ
в
A τ
в
A τ
рис. 4.2. Характер изменения температуры по толщине ограждения  
при нестационарной теплопередаче
в расчетах нестационарного режима используется понятие 
инерционности или массивности ограждения. Этот показатель 
определяется по формуле
,D Rs=  (4.7)
где R — термическое сопротивление, м2 · °с/вт; s — коэффициент 
теплоусвоения материала, вт/(м2 · °с).
установлено, что одной длине температурной волны Λ соот-
ветствует тепловая инерция D = 8,5, а толщина слоя резких коле-
баний температуры δ
рк
 составляет около 1/8 длины волны Λ. сле-
довательно, величина тепловой инерции слоя резких колебаний 
температуры составит D
рк
 = 8,5/8 = 1.
инерционность слоя резких колебаний температуры можно 
выразить через его термическое сопротивление и коэффициент 
теплоусвоения:
рк рк рк рк( / ) ,D R s s= = δ λ
откуда определяется толщина слоя резких колебаний:
рк рк рк/ ,sδ = λ  (4.8)
где λ
рк
, s
рк
 — коэффициенты теплопроводности и теплоусвоения 
материала слоя резких колебаний.
инерционность многослойного ограждения складывается из 
значений инерционности его слоев:
( ).i iD R sΣ = Σ  (4.9)
следует отметить, что процесс теплоусвоения оказывает суще-
ственное влияние на изменение температур в толще ограждения 
в наибольшей мере в пределах слоя резких колебаний. Это учиты-
вается при определении коэффициента теплоусвоения поверхно-
сти со стороны периодического теплового воздействия.
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5. ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ
5.1. Значение влажностного режима
влажностный режим наружного ограждения тесно связан 
с теплотехническим режимом. с повышением влажности строи-
тельных материалов повышается и их теплопроводность, поэтому 
увлажненные ограждения будут иметь пониженные теплотехниче-
ские качества. следовательно, влажностный режим имеет тепло-
техническое значение. поэтому коэффициенты теплопроводности 
определяются с учетом условий эксплуатации (сочетание влаж-
ностного режима помещения и зоны влажности по климатической 
карте).
увеличение влажности материалов слоев наружного огражде-
ния приводит к увеличению влажности внутреннего воздуха поме-
щения. также при увеличении теплопроводности уменьшается 
температура внутренней поверхности, что может привести к обра-
зованию плесени и конденсата на внутренней поверхности. в этом 
смысле можно считать, что влажностный режим имеет гигиениче-
ское значение.
влажностный режим имеет также техническое значение, 
поскольку накопление влаги в толщине ограждающей конструк-
ции с учетом многократных циклов попеременного ее замерзания 
и оттаивания снижает прочность строительных материалов. Это 
может привести к образованию трещин, отслаиванию штукатурки 
и разрушению ограждающих конструкций и сооружений.
5.2. Источники поступления влаги в ограждения
рассмотрим наиболее распространенные источники поступле-
ния влаги.
1. строительная влага — влага, поступающая в строитель-
ные материалы при их изготовлении. Этот вид влаги устраняется 
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в течение первого года эксплуатации путем естественной сушки 
материала.
2. грунтовая влага — влага, проникающая в ограждение на 
высоту до 1,5 м.
в качестве мер защиты от грунтовой влаги применяют гидро-
изоляцию фундаментов и нижней части наружных ограждений.
3. атмосферная влага — влага, попадающая в ограждение 
с атмосферными осадками через стыки конструкций и непосредст-
венно в материал при косом направлении осадков. в качестве мер 
борьбы используются устройство водостоков, покрытие поверхно-
стей специальными материалами.
4. бытовая и производственная влага (эксплуатационная) — 
влага, поступающая в ограждение при эксплуатации здания 
(мытье, стирка, приготовление пищи, технологические процессы). 
для устранения бытовой влаги необходимо обеспечить проведение 
процессов, связанных с выделением влаги, в специально отведен-
ных местах; для устранения производственной влаги применяются 
укрытия оборудования и принудительная вентиляция. для зданий 
с влажным режимом рекомендуется покрытие наружных огражде-
ний с внутренней стороны водонепроницаемыми материалами.
5. конденсация влаги из внутреннего воздуха в большинстве 
случаев является основным источником поступления влаги в огра-
ждения. влага из воздуха может конденсироваться как на внутрен-
ней поверхности ограждения, так и в его толще.
5.3. Основные понятия влажностного режима
атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество 
влаги в виде водяного пара, что и обусловливает его влажность.
Абсолютная влажность — количество водяных паров, содер-
жащихся в 1 м3 воздуха, г/м3. различают действительную влаж-
ность d, которой соответствует относительная влажность φ, и мак-
симальную влажность d
max
, которой соответствует максимальная 
относительная влажность φ
max
 = 100 %.
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Относительная  влажность — отношение действительной 
абсолютной влажности к максимально возможной. относительная 
влажность характеризует степень насыщения воздуха влагой:
max
100 %.
d
d
ϕ =  (5.1)
относительная влажность воздуха имеет большое гигиениче-
ское значение. нормальной относительной влажностью считается 
значение j = (30–60) %. если j > 60 %, то это затрудняет отдачу 
влаги человеком с поверхности тела и ухудшает его состояние. 
если j < 30 %, то это вызывает усиленное испарение влаги, что 
также отрицательно сказывается на самочувствии человека. значе-
ния относительной влажности воздуха в помещениях различного 
назначения принимаются по нормам проектирования.
Парциальное давление — давление, которое имел бы водяной 
пар, входящий в состав воздуха, если бы он занимал весь объем. 
парциальное давление зависит от температуры t, барометрического 
давления P
бар
 и относительной влажности j. различают действи-
тельное парциальное давление е, которому соответствует фактиче-
ское значение t, P
бар
, j, и максимальное парциальное давление Е, 
которому соответствует относительная влажность j = 100 %.
для любых сочетаний параметров воздуха справедлива зави-
симость
/ /100,е Е = ϕ  (5.2)
где е,  Е — действительное и максимальное парциальные дав-
ления, па.
значения максимальных парциальных давлений Е приводятся 
в технической и справочной литературе [5, 10]. по этим данным 
получены эмпирические зависимости, которыми также можно 
пользоваться в инженерных расчетах.
Температура точки росы — это та температура, до которой 
надо охладить воздух, имеющий данную температуру, относи-
тельную влажность и барометрическое давление, чтобы он стал 
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насыщенным водяными парами, т. е. приобрел относительную 
влажность φ = 100 %. для определения температуры точки росы 
необходимо иметь данные о температуре воздуха, относительной 
влажности и барометрическом давлении. тогда можно определить 
максимальное парциальное давление Е и действительное парци-
альное давление е. затем находим температуру, для которой полу-
ченное значение парциального давления является максимальным. 
Это и будет температура точки росы t
р
. проиллюстрируем способ 
определения t
р
 примером.
определить температуру точки росы воздуха, имеющего тем-
пературу t = 20 °C и относительную влажность φ = 60 %. ниже 
приведены данные о максимальных парциальных давлениях Е 
в интервале температур от 10 до 26 °C.
t, °C 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Е, кпа 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3
находим, что при температуре t = 20 °C максимальное парци-
альное давление Е = 2,4 кпа. тогда действительное парциальное 
давление
60 0,01 2,4 1,44 кПа.е = ⋅ ⋅ =
при е = Е = 1,44 кпа определим температуру воздуха, при 
которой он становится насыщенным водяными парами (темпера-
туру точки росы). согласно данным о максимальных парциальных 
давлениях, приведенных выше, получим для условий примера 
t
р
 = 12 °C.
для практических расчетов можно использовать приближен-
ную формулу определения температуры точки росы t
р
:
3
р в 20,1 (5,75 2,06 10 ),е
−τ = − −
где е
в
 — действительное парциальное давление внутреннего воз-
духа, па.
при понижении температуры воздуха ниже температуры точки 
росы избыточное количество влаги будет конденсироваться, т. е. 
превращаться в капельно-жидкое состояние. аналогичное явление 
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происходит при контакте воздуха с поверхностью, имеющей тем-
пературу ниже температуры точки росы.
внутренние поверхности наружных ограждений имеют более 
низкую температуру, чем температура окружающего воздуха. поэ-
тому имеется опасность конденсации влаги, увлажнения материа-
лов и снижения их прочности, а также увеличения коэффициентов 
теплопроводности. при расчете теплозащиты строительными нор-
мами предусматривается оценка возможности конденсации влаги 
на внутренней поверхности.
5.4. Конденсация влаги  
на внутренней поверхности
конденсация влаги на внутренней поверхности наружного 
ограждения будет происходить, если температура ее окажется 
ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, т. е. условие 
конденсации влаги можно представить неравенством
в р.τ < τ  (5.3)
здесь имеется в виду температура внутренней поверхности на 
глади наружного ограждения, т. е. участка, находящегося на рас-
стоянии 0,9 м от других наружных ограждений и теплопроводных 
включений.
следует отметить, что температура угловой части огражде-
ния t
у
 ниже, чем температура на внутренней поверхности на глади 
наружного ограждения t
в
, т. е. t
у
 < t
в
. Это подтверждается данными 
экспериментальных исследований и электромоделирования темпе-
ратурных полей неоднородных конструкций [5, 7]. в монографии 
проф. в. н. богословского [7] приведена эмпирическая зависи-
мость, позволяющая приближенно рассчитать значение темпера-
туры на внутренней поверхности угловой части наружной стены:
в у в н о( ) / ( ) 0,18 (1 0,23 ),t t Rτ − τ − = −
где R
о
 — общее сопротивление теплопередаче наружной стены, 
м2 · °с/вт.
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Формула справедлива в интервале 0,5 < R
о
< 2,5.
для угловой части наружного ограждения условие конденса-
ции выражается неравенством
в р у.τ > τ > τ  (5.4)
для защиты угловых частей наружных стен от выпадения кон-
денсата необходимо предусматривать устройство стояков систем 
отопления в наружных углах.
наряду с возможностью конденсации, характерной для стаци-
онарного режима теплопередачи, может иметь место периодиче-
ская конденсация при нестационарных тепловых режимах, связан-
ная с недостаточной теплоустойчивостью помещений. при этом 
условие конденсации можно записать в виде неравенства
в р в, min ,τ > τ > τ  (5.5)
где t
в, min
 — минимальная температура на внутренней поверхно-
сти, °с. 
в целях предотвращения возможности конденсации влаги на 
внутренних поверхностях необходимо принимать меры по сни-
жению относительной влажности внутреннего воздуха (до допус-
тимых пределов), обеспечивать устойчивую циркуляцию воздуха 
вблизи этих поверхностей, а также выполнять расчеты тепло-
защиты с учетом возможных режимов эксплуатации зданий 
и сооружений.
в помещениях с влажным и мокрым режимом должны предус-
матриваться технические решения по предотвращению проникно-
вения влаги в толщу ограждения путем применения специальных 
покрытий и облицовок внутренних поверхностей.
5.5. Влагопередача
необходимость расчета влажностного режима вызвана воз-
можностью конденсации влаги и ее накопления в толще огражде-
ния. задачей расчета является предотвращение накопления влаги 
за годовой период эксплуатации.
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перемещение влаги через ограждение происходит за счет раз-
ности парциальных давлений водяного пара, содержащегося во 
внутреннем и наружном воздухе. рассмотрим соотношение этих 
давлений. в холодный период температура внутреннего воздуха 
выше температуры наружного воздуха (t
в
 > t
н
). следовательно, 
максимальное парциальное давление внутреннего воздуха выше, 
чем наружного и E
в
 > E
н
.  тогда и действительное парциальное 
давление водяного пара с внутренней стороны будет больше, чем 
с наружной: e
в
 > e
н
.
под действием разности давлений будет происходить посту-
пление водяного пара в ограждение и его перемещение в направле-
нии от большего парциального давления к меньшему.
схема зон фазовых превращений водяного пара в толще огра-
ждения приведена на рис. 5.1.
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рис. 5.1. схема зон фазовых превращений водяного пара
рассмотрим процесс фазовых превращений, который связан 
с изменением температуры в ограждении. поступление влаги на 
внутреннюю поверхность осуществляется в результате диффузии 
или сорбции водяного пара (зона 1). при этом происходит погло-
щение влаги поверхностью. начиная со слоя, где температура 
достигает значения температуры точки росы, может происходить 
конденсация влаги (зона 2). Этот процесс продолжается до слоя, 
температура которого равна 0 °с. в зоне замерзания 3 происходит 
переход влаги из жидкого состояния в твердое. ближе к наружной 
поверхности начинается процесс испарения (зона 4). необходимо 
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заметить, что границы зон подвижны и зависят от периода года 
и температур наружного воздуха.
для оценки количества водяного пара, проходящего через 
наружное ограждение, можно воспользоваться методом аналогии 
процессов тепло- и массообмена. использовать аналогию этих 
процессов можно только на тех участках, где влага находится 
в газообразном состоянии.
считая процесс прохождения потока влаги аналогичным про-
цессу теплопроводности, получим аналогично уравнению тепло-
проводности для однослойного ограждения
в н/ ( )q = λ δ τ − τ
выражение для определения расхода пара
в н/ ( ),m e e= µ δ −  (5.6)
где m — расход пара, мг/(м2 · ч); μ — коэффициент паропроница-
ния материала, мг/(м · ч · па); δ — толщина слоя, м; e
в
, e
н
 — дей-
ствительные парциальные давления водяного пара внутреннего 
и наружного воздуха, па.
коэффициент паропроницания материала является теплофи-
зической характеристикой материала. например, минеральная 
вата имеет значение μ = 0,3; для железобетона μ = 0,03, а для рубе-
роида μ = 0,0014 мг/(м · ч · па) [1].
по аналогии с термическим сопротивлением однослойного 
ограждения R = δ/λ получим сопротивление паропроницанию 
R
п
 = δ/μ. общее сопротивление паропроницанию R
оп
 для много-
слойного ограждения определяется по формуле
оп пв п1 п пн ,nR R R R R= + +…+ +  (5.7)
где R
пв
, R
п1
, …, R
пn, Rпн — сопротивление паровосприятию, сопро-
тивление паропроницанию первого слоя, n-го слоя и сопротивле-
ние пароотдаче соответственно, па · ч · м2/мг.
так как величины сопротивлений паровосприятию R
пв
 и паро-
отдаче R
пн
 сравнительно малы (0,03 и 0,01 соответственно), в после-
дующих расчетах ими можно пренебречь.
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условием конденсации влаги является равенство действитель-
ного парциального давления е
х
 максимальному Е
х
:
е
х
 = Е
х
. (5.8)
следовательно, для оценки возможности конденсации влаги 
в толще наружного ограждения необходимо определить значения 
максимального и действительного парциальных давлений в раз-
личных сечениях наружного ограждения. Эти расчеты можно про-
водить в табличной форме или графическим методом, разработан-
ным к. Ф. Фокиным [5]. в зависимости от конструкции наружного 
ограждения и распределения температур и парциальных давлений 
по толщине слоев возможны различные варианты влажностного 
режима для холодного периода года, когда температура наружного 
воздуха в отапливаемых помещениях существенно ниже темпера-
туры внутреннего воздуха (рис. 5.2). положение графиков парци-
ального давления определяется с учетом изменения температур по 
толщине наружного ограждения.
вариант 1 соответствует случаю, когда графики Еx = f(x) 
и ex = f (x) не пересекаются, следовательно, в любом сечении «х» 
действительное парциальное давление еx  меньше максималь-
ного Еx, т. е. еx < Еx. Это свидетельствует об отсутствии условий 
для конденсации влаги в толще ограждения.
режим, когда графики Еx = f(x) и ex = f (x) касаются (вариант 2), 
соответствует случаю возможной конденсации в плоскости, прохо-
дящей через точку касания.
вариант 3, когда графики Еx = f(x) и ex = f (x) пересекаются, 
является наиболее сложным. в точках пересечения Е
х
 = е
х 
, следо-
вательно, имеются условия для конденсации влаги в толще огра-
ждения. область возможной конденсации влаги находится между 
точками пересечения этих графиков.
количество влаги, которое может сконденсироваться в толще 
ограждения, определяется как разность количеств водяного пара, 
приходящего в зону конденсации m
в
 и уходящего из нее m
н
:
∆m = m
в
 − m
н
, (5.9)
где m
в
, m
н
 — количество приходящего и уходящего пара, мг/(м2 · ч).
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5.6. Расчет влажностного режима
расчет возможного влажностного режима заданной конструк-
ции ограждения проводится для стационарного режима. в резуль-
тате расчета делается вывод о возможности конденсации влаги 
в толще ограждения. строительными нормами предусмотрен рас-
чет для трех периодов года: зимнего (t
н
 < − 5 °C), осенне-весеннего 
(+ 5 °C > t
н
 > − 5 °C) и летнего (t
н
 > + 5 °C). Методика расчета при-
ведена в разделе 7.
расчет влажностного режима включает нахождение распреде-
ления температуры по толщине ограждения при заданной темпе-
ратуре наружного воздуха. для этого можно воспользоваться ана-
литическим или графическим методом.
аналитический метод основан на использовании уравнения 
теплового баланса для стационарных условий (3.1), согласно кото-
рому температура tx в любом сечении может быть рассчитана по 
формуле
в н
в в
0 1о
 ,
x x
х i i
i i
t tt R t q R
R = =
−
τ = − = −∑ ∑  (5.10)
где tx — температура в сечении х, °с; tв — расчетная температура 
внутреннего воздуха, °с; R
о
 — общее сопротивление теплопере-
даче наружного ограждения, м2 · °с/вт;  — сумма термиче-
ских сопротивлений на участке от воздуха помещения до рассмат-
риваемого сечения, м2 · °с/вт; q = (t
в
 − t
н
)/R
о
 — теплопотери через 
1 м2 поверхности наружного ограждения, вт/м2.
графический метод определения температур также основан 
на использовании уравнения теплового баланса для стационарных 
условий (3.1), согласно которому изменение температуры от слоя 
к слою пропорционально соответствующему сопротивлению. сле-
довательно, график температур в масштабе сопротивлений имеет 
вид прямой и может быть построен по двум точкам. пример гра-
фика приведен в разделе 7.
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график температур в масштабе сопротивлений t = f (R) пред-
ставляет прямую линию и может быть построен по двум точкам: 
при t = t
в
 R = 0 и при t = t
н
 R = Ro. значения температур на грани-
цах слоев определяются точками пересечения наклонной линии 
изменения температуры с вертикальными линиями, проходящими 
через границы термических сопротивлений соответствующих 
слоев.
после нахождения температур определяются значения макси-
мальных парциальных давлений водяных паров на границах слоев 
ограждения. в диапазоне температур от 0 до 100 °с можно вос-
пользоваться формулой М. и. Фильнея:
Е = 10 (658 + 10,2t) / (236 + t),   (5.11)
где Е — максимальное давление насыщенного водяного пара, па; 
t — температура пара (принимается равной температуре воздуха 
или слоя), °с. 
действительные парциальные давления водяных паров на гра-
ницах слоев рассчитывают по формуле
в н
в п
1по
х
x i
i
е еe e R
R =
−
= − ∑  (5.12)
или
в п
1
,
х
x i
i
e e m R
=
= − ∑  (5.13)
где е
в
, е
н
 — действительные парциальные давления водяных паров 
во внутреннем и наружном воздухе, па; R
по
 — общее сопротив-
ление паропроницанию ограждения, м2 · ч · па/мг;  — сумма 
сопротивлений паропроницанию на участке от внутренней поверх-
ности ограждения до рассматриваемого сечения, м2 · ч · па/ мг; 
m — расход пара, проходящего через 1 м2 поверх ности ограждения, 
мг/ (м2 · ч).
действительные парциальные давления водяных паров во 
внутреннем и наружном воздухе рассчитываются по формулам
в в в н н н; ,е Е е Е= ϕ = ϕ
где φ
в
, φ
н
 — относительные влажности внутреннего и наружного 
воздуха соответственно; Е
в
, Е
н
 — максимальное парциальное дав-
ление водяного пара, рассчитанное при t
в
 и t
н 
соответственно, па.
общее сопротивление паропроницанию конструкции наруж-
ного ограждения состоит из сопротивлений паропроницанию 
отдельных слоев:
R
оп
 = R
п1
 + R
п2 
+ …+ R
пi, (5.14)
где R
пi = δi /μi — сопротивление паропроницанию i-го слоя огражде-
ния, м2 · ч · па/мг; δi — толщина i-го слоя ограждения, м; μi — коэф-
фициент паропроницаемости материала i-го слоя, мг/ (м · ч · па), 
принимаемый по [1].
по вычисленным значениям е
х
 строим график е = f (х). гра-
фики изменения максимального и действительного парциальных 
давлений наносятся на чертеж ограждения. анализируя взаимное 
расположение графиков, необходимо сделать вывод о возможно-
сти конденсации водяных паров в толще ограждения.
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6. ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЕ
в процессе эксплуатации зданий между внешней и внутренней 
средой помимо теплообмена происходит постоянный массообмен. 
наружный воздух может проникать в помещения через щели, поры 
и неплотности в наружных ограждениях и по каналам вентиляци-
онных систем. внутри зданий воздух проникает из одного помеще-
ния в другое через двери, неплотности, лифтовые шахты, мусоро-
проводы. удаление воздуха из помещений происходит также через 
щели, поры и неплотности в наружных ограждениях и по каналам 
вентиляционных систем. проникновение воздуха снаружи называ-
ется инфильтрацией, удаление из помещений — эксфильтрацией.
с гигиенической точки зрения инфильтрация необходима, так 
как дополняет воздухообмен помещения (вентиляцию). однако 
поступление наружного воздуха увеличивает теплопотери поме-
щений и затраты на отопление. в последние годы находят все 
более широкое применение новые герметичные конструкции 
заполнений оконных и дверных проемов, полностью исключаю-
щие проникновение наружного воздуха. в связи с этим появились 
проблемы вентиляции зданий, где предусматривается естествен-
ный воздухообмен. Эта проблема особенно актуальна для жилых 
зданий и требует решения. возможен переход на механическую 
приточную вентиляцию или устройство заполнений оконных про-
емов с клапанами наружного воздуха.
6.1. Воздухопроницаемость  
наружных ограждений
основной характеристикой явления воздухопроницания явля-
ется расход воздуха, проникающего через наружное ограждение. 
в строительной теплофизике величину этого расхода принято 
называть воздухопроницаемостью G
и
, измеряемую в кг/(м2 · ч). 
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установлено, что количество проходящего воздуха зависит от пере-
пада давлений и воздухопроницаемости наружных ограждений, 
которая различна для заполнений оконных и дверных проемов, 
стыков конструкций и наружных стен. зависимость G
и
 = f (∆Р) для 
наружных стен, окон, дверей и каналов систем вентиляции можно 
представить в виде
и 0 ои ( / ) / ,
nG Р Р R= ∆ ∆  (6.1)
где ∆Р — перепад давлений на наружной и внутренней сторонах 
ограждающей конструкции, па; ∆Р
0
 = 10 па — перепад давлений, 
при которых определяется воздухопроницаемость изделия; R
ои
 — 
общее сопротивление воздухопроницанию, м2 · ч/кг; n — показа-
тель степени, зависящий от вида ограждения: для наружных стен 
n = 1, для заполнений оконных и дверных проемов n = 2/3, для 
каналов вентиляционных систем n = 1/2.
общее сопротивление воздухопроницанию R
ои
 является ана-
логом ранее упоминавшихся общего сопротивления теплопере-
даче R
о
 и общего сопротивления паропроницания R
оп
.
с учетом этого общее сопротивление воздухопроницанию 
наружных стен зависит от конструкции и вида материала слоев 
наружного ограждения и рассчитывается по формуле
ои и1 и2 и   ( / ),i i iR R R R i= + +…= Σ = Σ δ  (6.2)
где R
и1
,  R
и2
 … — сопротивления воздухопроницанию слоев, 
м2 · ч/ кг; δi — толщина слоя, м; ii — коэффициенты воздухопрони-
цания слоев, кг/(м · ч).
для заполнений оконных и дверных проемов общее сопро-
тивление воздухопроницанию R
ои
 определяется в зависимости от 
величины воздухопроницаемости G
и
, приводимой в сертификате 
изделия, по формуле
ои и 0 (1/ ) / ( / ) ,
nR G Р Р= ∆ ∆  (6.3)
где перепад давлений ∆Р рассчитывается по формуле (6.9) из 
раздела 6.3.
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6.2. Физические основы процесса
при наличии разности давления воздуха с одной и с дру-
гой стороны ограждения может проникать воздух в направле-
нии от большего давления к меньшему. наружный воздух может 
поступать в здание через щели, поры и неплотности в наружных 
ограждениях.
перепад давления, под действием которого происходит 
инфильтрация, равен разности давлений с наружной Р
н
 и внутрен-
ней Р
в
 стороны наружного ограждения:
ΔР = Р
н
 − Р
в
.
причинами возникновения перепада давлений с наружной 
и внутренней стороны наружного ограждения являются различие 
температур внутреннего и наружного воздуха (тепловое давление), 
воздействие ветра на здание (ветровое давление) и дебаланс про-
изводительности систем приточной и вытяжной вентиляции. рас-
смотрим эти явления более подробно.
Тепловое давление
в холодный период года температура наружного воздуха t
н
 
значительно ниже температуры внутреннего воздуха t
в
 в отапли-
ваемых помещениях. учитывая, что плотность ρ и удельный вес 
воздуха γ обратно пропорциональны температуре:
ρ = 353/T и γ = 3463/T,
получаем, что удельный вес наружного воздуха γ
н
 и гравитаци-
онное давление Р
н
 = γ
н
 H с наружной стороны будут больше, чем 
удельный вес внутреннего воздуха γ
в
 и гравитационное давление 
Р
в
 = γ
в
 H с внутренней стороны наружного ограждения. расчетная 
схема для определения теплового давления приведена на рис. 6.1.
так как Р
н
 > Р
в
, то возникает перепад давлений ∆P
тепл 
:
∆P
тепл 
= P
н
 − P
в
 = H (γ
 н
 − γ
 в 
), (6.4)
где H — высота здания или его части.
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Воздух
t
н
P
н
H
рис. 6.1. схема для определения теплового давления
Воздействие ветра
на ограждающие конструкции здания оказывает внешнее воз-
действие ветер. при этом ветровые давления с наветренной и заве-
тренной стороны здания различны, что объясняется аэродинами-
кой обтекания здания (рис. 6.2). 
Ветер
Р1 Р2
рис. 6.2. схема обтекания здания:
+  — наветренная поверхность; −  — заветренная поверхность
ветровое давление рассчитывается по формуле
2
ветр в н / 2,Р cw= ρ
где c — аэродинамический коэффициент; w
в
 — скорость ветра, 
м/с, принимается по [4]; ρ
н
 — плотность наружного воздуха, кг/м3.
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давление ветрового потока на наветренной поверхности равно
2
1 1 в н / 2,Р c w= ρ
а давление ветрового потока на заветренной поверхности
2
2 2 в н / 2,Р c w= ρ
где c
1
, c
2
 — аэродинамические коэффициенты, принимаемые по 
снип «нагрузки и воздействия» [3] в зависимости от формы 
и габаритов здания.
поскольку с наветренной стороны аэродинамические коэф-
фициенты имеют положительные значения, а с заветренной — 
отрицательные, давление Р
1
 с наветренной стороны больше дав-
ления Р
2
. тогда перепад давлений, вызванный воздействием ветра, 
определится как
2
ветр 1 2 1 2 в н ( ) / 2.Р Р Р c c w∆ = − = − ρ  (6.5)
Дебаланс производительности  
приточных и вытяжных систем
дебаланс производительности приточных и вытяжных систем 
вентиляции приводит к возникновению дополнительного перепада 
давлений ∆Р
вент
. как правило, это явление характерно для промыш-
ленных зданий, где воздух, забираемый из помещений на техноло-
гические нужды, зачастую не компенсируется соответствующим 
количеством приточного воздуха. для жилых и общественных зда-
ний это дополнительное давление не учитывается.
так как давления, вызывающие инфильтрацию, действуют 
совместно, перепад давления, под действием которого происходит 
инфильтрация, определяется как сумма перепадов давления тепло-
вого, ветрового и вызванного дебалансом производительности 
систем механической вентиляции:
инф тепл ветр вент   .Р Р Р Р∆ = ∆ + ∆ + ∆  (6.6)
полученное выражение используется в последующих расче-
тах. более детально характер распределения давлений в здании 
рассмотрен в работе [9].
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6.3. Проверка ограждающих конструкций 
на инфильтрацию
ранее было сказано, что инфильтрация приводит к увеличе-
нию затрат тепла на отопление, так как часть тепла идет на нагре-
вание инфильтрующегося воздуха. в целях уменьшения и наибо-
лее точного учета этих затрат производят проверку соответствия 
ограждающих конструкций требованиям строительных норм по 
инфильтрации. в расчетах ограждающих конструкций на воздухо-
проницаемость оценка воздухопроницаемости слоев производится 
по величине их сопротивлений воздухопроницанию. при этом 
сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций 
зданий и сооружений должно быть не менее требуемого:
тр
ои ои ,R R≥  (6.7)
где  — требуемое сопротивление инфильтрации, м2 · ч/кг.
требуемое сопротивление инфильтрации определяется по 
формуле
тр н
ои 0 (1/ ) / ( / ) ,
nR G Р Р= ∆ ∆  (6.8)
где Gн — нормативная воздухопроницаемость ограждающей 
конструкции, кг/(м2 · ч), принимаемая по [1] в зависимости от 
вида наружного ограждения; ∆Р — разность давлений на наруж-
ной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции, па; 
∆Р
0
 = 10 па — перепад давлений, при котором определяется воз-
духопроницаемость изделия или образца материала.
разность давлений на наружной и внутренней поверхностях 
ограждающей конструкции определяется по формуле
( ) 2н в н в 0,55 0,03 ,Р H w∆ = γ − γ + γ  (6.9)
где Н — высота здания, м; 0,55 — коэффициент, учитывающий 
положение среднего элемента наружного ограждения по высоте.
Фактическое сопротивление воздухопроницанию рассчитыва-
ется по формуле (6.2) для наружных стен и по формуле (6.3) для 
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заполнений оконных и дверных проемов и фонарей производст-
венных зданий.
на основании сопоставления требуемого и фактического 
сопротивлений воздухопроницанию проверяется выполнение 
условия (6.7) и делается вывод о соответствии запроектированной 
конструкции действующим нормативам [1]. при необходимости 
следует заменить тип заполнения проема или материала одного из 
слоев наружной стены.
6.4. Определение затрат тепла на нагрев 
инфильтрующегося воздуха
затраты тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха можно 
определить по известному уравнению теплового баланса как рас-
ход тепла на нагрев определенного объема воздуха:
и и в н( ),Q cG t t= −  (6.10)
где c — теплоемкость воздуха, дж/(кг · °C); G
и
 — расход инфиль-
трующегося воздуха, кг/(м2 · ч); t
в
, t
н
 — температуры внутреннего 
и наружного воздуха, °C.
при расчете затрат тепла на нагрев инфильтрующегося воз-
духа необходимо определить фактический расход воздуха  , про-
рывающегося в помещение:
ф ф ф
и о ои( / ) / ,
nG Р Р R= ∆ ∆  (6.11)
где ∆Р ф — фактический перепад давления, па;  — фактическое 
сопротивление воздухопроницанию, (м2 · ч · па)/кг;
Фактический перепад давления определяется для каждого 
этажа здания по формуле
ф 2
н в н в н з( ) ( ) 0,05 ( ) ,Р H h w c c k∆ = − γ − γ + γ −  (6.12)
где Н — высота здания от поверхности земли до верха карниза, м; 
h — расстояние от уровня земли до оси рассчитываемого огражде-
ния, м; c
н
, c
з
 — аэродинамические коэффициенты на наветренной 
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и заветренной сторонах здания соответственно, определяемые 
по [3]; k — коэффициент, учитывающий высоту здания и тип мест-
ности, принимаемый по [там же].
так как инфильтрующийся воздух, проходя через щели 
и неплотности наружных ограждений, несколько нагревается за 
счет встречного теплового потока, то необходимо включить коэф-
фициенты учета влияния встречного теплового потока: А
нс
 = 0,8; 
А
ок
 = 0,6.
таким образом, формула (6.10) после подстановки выражения 
(6.11), коэффициентов учета влияния встречного теплового потока 
и площадей наружных ограждений F
ок
 и F
нс
 примет вид
ф ф
и и,ок ок ок и,нс нс нс в н( ) ( ) / 3600,Q с G А F G А F t t= + −  (6.13)
где 3600 — переводной коэффициент на расход воздуха.
величина затрат тепла на нагрев инфильтрующегося воз-
духа учитывается при определении тепловой мощности систем 
отопления.
6.5. Затраты тепла на нагрев вентиляционного 
воздуха в жилых зданиях
существующие нормы [6] предусматривают устройство 
вытяжной вентиляции в жилых зданиях через каналы из поме-
щений вспомогательного назначения (ванные комнаты, кухни, 
санузлы). также установлены необходимые объемы удаляемого 
воздуха [там же]. поскольку устройство специальных систем при-
точной вентиляции для данных зданий в большинстве случаев не 
предусматривается, компенсация вытяжной вентиляции осущест-
вляется наружным воздухом, на нагрев которого также необходимы 
затраты тепла. расчет этих затрат можно производить с использо-
ванием формулы (6.10), в которой расход воздуха G
в
 принимается 
по нормам воздухообмена [там же]. тогда получим
в в в н( ),Q cG t t= −  (6.14)
где Q
в
 — затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха, вт; 
c — теплоемкость воздуха c = 1000 дж/(кг · °C); t
в
, t
н
 — темпера-
туры внутреннего и наружного воздуха, °C, принимаемые по [3, 6].
например, при площади квартиры не более 20 м2/чел. норма 
воздухообмена по [6] составляет 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых 
комнат. при плотности внутреннего воздуха ρ
в
 = 1,2 кг/м3 получим 
G
в
 = 3,6 кг/(м2 · ч) = 10−3 кг/с.
согласно рекомендациям снип «отопление, вентиляция 
и кондиционирование» [12] в качестве расчетного значения необ-
ходимо принимать большее из результатов, полученных по фор-
мулам (6.13) и (6.14). при выполнении этих расчетов необходимо 
иметь данные о конструкции заполнений оконных проемов.
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7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА
курсовая работа по дисциплине должна содержать следующие 
разделы:
1. исходные данные.
2. теплотехнический расчет.
3. расчет теплоустойчивости помещения.
4. влажностный режим ограждения.
результаты работы должны быть оформлены в соответствии 
со стандартом предприятия стп угту-упи 5-1-2003 «тексто-
вые и графические документы по архитектурно-строительной 
тематике».
7.1. Исходные данные
исходные данные для выполнения курсовой работы выбира-
ются по номеру задания, определяемому преподавателем. Место-
нахождение здания и зона влажности по карте, номер и схема 
стеновой панели, номер и план комнаты, температуры наружного 
воздуха, продолжительность отопительного периода приведены 
в прил. 1–3.
расчетная температура внутреннего воздуха t
в
 принимается 
для жилых комнат в холодный период года равной t
в
 = +18 °с при 
температуре холодной пятидневки t
н
 ≥ − 30 °с и t
в
 = +20 °с при 
t
н
 < − 30 °с; относительная влажность воздуха φ = 55 %.
капитальные внутренние стены выполнены из силикатного 
кирпича (плотность ρ = 1800 кг/м3) толщиной 380 мм, внутрен-
ние перегородки — из бетонных плит (ρ = 2400 кг/м3) толщиной 
100 мм. отделка внутренних поверхностей стен такая же, как 
у наружной стеновой панели по заданию. конструкции перекры-
тий принимаются по прил. 4. высота помещения между отметками 
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полов 3,0 м; высота окна 1,8 м; высота двери 2,0 м; толщину дере-
вянной двери принять 40 мм.
теплотехнические показатели строительных материалов при-
ведены в прил. 5 в зависимости от условий эксплуатации огражда-
ющих конструкций. условия эксплуатации принимаются с учетом 
зоны влажности и влажностного режима помещения по табл. 7.1. 
зоны влажности городов даны в прил. 1. влажностный режим для 
жилых зданий нормальный.
Таблица 7.1
Условия эксплуатации ограждающих конструкций
влажностный режим условия эксплуатации в зонах влажности
помещений 1 (сухая) 2 (нормальная) 3 (влажная)
сухой
нормальный
влажный
а
а
б
а
б
б
б
б
б
7.2. Теплотехнический расчет
согласно строительным нормам сопротивление теплопере-
даче ограждающих конструкций R
0 
следует принимать равным 
большему из двух:  (требуемое сопротивление теплопередаче 
по санитарно-гигиеническим условиям) и  (сопротивление 
теплопередаче по условиям энергосбережения).
следует обратить внимание, что строительные нормы допу-
скают определять уровень теплозащиты по величине сопротивле-
ния теплопередаче по санитарно-гигиеническим требованиям для 
объектов с избыточными тепловыделениями, а также для рекон-
струируемых зданий.
Требуемое сопротивление теплопередаче
сопротивление теплопередаче  является наименьшим, при 
котором обеспечивается допустимая по санитарно-гигиеническим 
требованиям минимальная температура внутренней поверхности 
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ограждения при расчетной зимней температуре наружного воз-
духа; и рассчитывается оно по формуле
тр в н
0 н
в
( ) ,t t nR
t
−
=
α ∆
 (7.1)
где  — требуемое сопротивление теплопередаче, м2 · °с / вт; 
t
в
 — расчетная температура внутреннего воздуха, °с; t
н
 — расчет-
ная температура наружного воздуха, равная температуре холодной 
пятидневки, °с; n — поправочный коэффициент на расчетную раз-
ность температур, зависящий от положения наружной поверхно-
сти по отношению к наружному воздуху, для наружных стен n = 1; 
Δtн — нормируемый температурный перепад (разность) между 
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 
поверхности стены, принимаемый по табл. 7.2; α
в
 — коэффициент 
тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, принимае-
мый для гладких внутренних поверхностей равным 8,7 вт/ (м2 · °с).
Таблица 7.2
Значения нормируемого температурного перепада Δt н
назначение зданий значения Δtн, °с
для 
наружных 
стен
для покрытий 
и чердачных 
перекрытий
для перекрытий 
над подвалом 
и проездами
Жилые, лечебные, детские 4 3 2
общественные, 
административные, бытовые
4,5 4 2,5
производственные с сухим 
и нормальным режимом
t
в
 − t
р
,
но не > 7
0,8(t
в
 − t
р
)
но не > 6
2,5
производственные с влажным 
режимом
t
в
 − t
р
0,8(t
в
 − t
р
) 2,5
Примечание. в табл. 7.2 t
р
 — температура точки росы при расчетных значе-
ниях t
в
 и относительной влажности воздуха φ
в
.
требуемое сопротивление теплопередаче окон  принима-
ется в зависимости от разности температур внутреннего воздуха 
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и средней температуры наиболее холодной пятидневки (t
в
 − t
н
) 
по табл. 7.3. значение выбранного сопротивления теплопередаче 
и соответствующую ему конструкцию остекления следует приве-
сти в пояснительной записке.
для общественных и производственных зданий значения  
окон и фонарей принимаются по [1].
Сопротивление теплопередаче  
по условиям энергосбережения
сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения 
 принимается по табл. 7.4 в зависимости от назначения здания, 
вида наружного ограждения и величины градусосуток отопитель-
ного периода В (показателя суровости климата). показатель В рас-
считывается по формуле
В = (t
в
 − t
оп
 ) Z
оп
,
где t
оп
 — средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период, °с; Z
оп
 — продолжительность отопительного периода, сут.
Таблица 7.3
Значения  и конструкции остекления  
для окон жилых зданий
(t
в
 − t
н
), °с , м2 · °с/вт тип остекления
до 25 0,18 одинарное в деревянных переплетах
свыше 25 до 44 0,39 двойное в деревянных спаренных переплетах
свыше 44 до 49 0,42 двойное в деревянных раздельных переплетах
свыше 49 0,53 тройное в деревянных переплетах (спаренный 
и одинарный)
Определение толщины утепляющего слоя
расчетное сопротивление теплопередаче  ограждающей кон-
струкции принимается равным большему из полученных значений 
 и . из уравнения (7.2) находится термическое сопротивление 
слоя утеплителя R
i ут
 , по величине которого можно определить тол-
щину утепляющего слоя конструкции:
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р
0 в 1 ут н 1/ 1/ ,i nR R R R= α + +…+ +…+ + α  (7.2)
где R
1
, … Riут, … Rn — термические сопротивления отдельных 
слоев ограждающей конструкции, определяемые для всех слоев 
(за исключением воздушных прослоек) как Ri = δi /λi, м2 · °с / вт; 
α
н
 — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-
щей конструкции; для зимних условий согласно [1] для поверхно-
стей, соприкасающихся с наружным воздухом, α
н
 = 23 вт/(м2 · °с).
термическое сопротивление замкнутых вертикальных воз-
душных прослоек при толщине 0,03 … 0,05 м можно принять 
согласно [1] R
вп
 = 0,16 м2 · °с.
Таблица 7.4
Сопротивление теплопередаче  
по условиям энергосбережения 
назначение 
зданий
тысячи
градусо-
суток
сопротивление теплопередаче , м2 · °с/вт
стен покрытий перекрытий неотапли-
ваемых помещений
окон
Жилые, 2 2,1 3,2 2,8 0,35
лечебные, 4 2,8 4,2 3,7 0,40
детские 6 3,5 5,2 4,6 0,45
8 4,2 6,2 5,5 0,50
10 4,9 7,2 6,4 0,55
12 5,6 8,2 7,3 0,60
общест-
венные
2 1,6 2,4 2,0 0,33
4 2,4 3,2 2,7 0,38
6 3,0 4,0 3,4 0,43
8 3,6 4,8 4,1 0,48
10 4,2 5,6 4,8 0,53
12 4,8 6,4 5,5 0,58
производ-
ственные
2 1,4 2,0 1,4 0,21
4 1,8 2,5 1,8 0,24
6 2,2 3,0 2,2 0,27
8 2,6 3,5 2,6 0,30
10 3,0 4,0 3,0 0,33
12 3,4 4,5 3,4 0,36
69
п р и м е р  1. для наружной трехслойной стеновой панели 
жилого дома (рис. 7.1) определить толщину слоя утеплителя δ
2ут
 из 
керамзитобетона.
1 2 3
125 25δ
2ут
рис. 7.1. схема стеновой панели:
1 — кирпичная кладка из глиняного кирпича (ρ = 1800 кг/м3);  
2 — керамзитобетон (ρ = 800 кг/м3);  
3 — известково-песчаная штукатурка (ρ = 1600 кг/м3)
Исходные данные
температура внутреннего воздуха t
в
 = 20 °с, температура 
наружного воздуха t
н
 = − 28 °с, средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период t
оп
 = − 7,8 °с, продолжительность 
отопительного периода 280 суток. зона влажности — 2, условия 
эксплуатации б (см. табл. 7.1).
значения коэффициентов теплопроводности материалов по 
прил. 2: для кирпичной кладки λ
1
 = 0,81 вт/(м · °с); для керамзи-
тобетона λ
2
 = 0,31 вт/(м · °с); для штукатурки λ
3
 = 0,81 вт/(м · °с).
Решение
найдем минимальное сопротивление теплопередаче, тре-
буемое по санитарно-гигиеническим условиям. согласно 
уравнению (7.1)
тр 2в н
0 н
в
( ) (20 28)1
1,38 м °С/Вт.
8,7 4
t t nR
t
− +
= = = ⋅
α ∆ ⋅
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величина градусосуток отопительного периода составляет
В = (t
в
 − t
оп
 ) Z
оп
 = (20 + 7,8) 280 = 7784 град · сут.
по табл. 7.4 находим сопротивление теплопередаче по усло-
виям энергосбережения:  = 2,4 м2 · °с/вт. так как большей явля-
ется последняя величина , ее и принимаем в качестве расчет-
ного сопротивления теплопередаче.
уравнение (7.2) примет вид
2,4 = 1/8,7 + 0,125/0,81 + δ
2ут
 /0,31 + 1/23.
из последнего соотношения находим толщину утепляющего 
слоя δ
2ут
 = 0,589 м и округляем до величины 0,6 м.
7.3. Расчет теплоустойчивости помещения
тепловой режим помещения, как правило, нестационарный. 
Это связано с изменениями температуры наружного воздуха, 
теплоотдачи систем отопления, тепловыделений от оборудова-
ния, теплопоступлений от солнечной радиации. при уменьшении 
теплопоступлений воздух в помещении начинает охлаждаться 
и его температура со временем уменьшается. Этому препятствует 
теплоотдача в помещение всех ранее нагретых поверхностей огра-
ждающих конструкций, которые обладают теплоаккумулирую-
щими свойствами.
в курсовой работе необходимо определить амплитуду изме-
нения температуры внутреннего воздуха для заданной комнаты 
при регулировании работы системы центрального отопления про-
пусками при t
н = 0 °с. режим регулирования принять следующий: 
m = 3 ч — натоп (система отопления работает), n = 3 ч — пропуск 
(система отопления отключена).
величина Аt в рассчитывается по формуле
Аt в = 0,7 MQср /ΣBi Fi , (7.3)
где M — коэффициент неравномерности теплоотдачи нагрева-
тельных приборов; M = (Q
макс
 − Q
мин
)/2Q
ср
; Q
макс
 — максимальная 
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теплоотдача нагревательных приборов, равная теплопотерям 
через наружные ограждения при температуре наружного воздуха 
в момент отключения отопления, вт; Q
мин
 — минимальная теплоот-
дача нагревательных приборов, равная нулю при отключении ото-
пления, вт; Q
ср
 — средняя во времени теплоотдача нагревательных 
приборов, вт; Q
ср
 = (mQ
макс
 + nQ
мин
)/(m + n); m, n — время работы 
и отключения системы отопления, ч; ΣBi Fi — теплопоглощение 
внутренних поверхностей ограждающих конструкций, вт/°с.
коэффициенты теплопоглощения В внутренних поверхностей 
ограждений, вт/(м2 · °с) находятся по формуле
B = 1/(1/α
в
 + 1/Y
в
), (7.4)
где α
в
 — коэффициент тепловосприятия поверхности со стороны 
периодического теплового воздействия, вт/(м2 · °с); Y
в
 — коэффи-
циент теплоусвоения этой поверхности, вт/(м2 · °с).
способ определения величины Y
в
 зависит от положения гра-
ницы слоя резких колебаний температуры. отметим, что слой 
резких колебаний — это слой, прилегающий к поверхности со 
стороны периодического теплового воздействия. на другой его 
стороне амплитуда колебания температуры составляет половину 
максимального значения на поверхности ограждения. установ-
лено, что инерционность слоя резких колебаний численно равна 
единице (D
рк
 = 1). здесь используется показатель инерционности 
D, определяемый как D = RS, где S — коэффициент теплоусвоения 
материала, вт/(м2 · °с).
нужно иметь в виду, что коэффициент теплоусвоения мате-
риала слоя конструкции S, вт/(м2 · °с), характеризующий способ-
ность материала усваивать тепло, зависит от теплофизических 
характеристик материала и периода изменения теплового потока:
2 ,
3600
cS
Z
πλ ρ
=  (7.5)
где λ — коэффициент теплопроводности материала по условиям 
эксплуатации а или б, вт/(м · °с); с — удельная теплоемкость, 
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дж/(кг · °с); ρ — плотность, кг/м3; Z — период изменения тепло-
вого потока, ч.
при использовании значений коэффициентов теплоусвоения 
материалов S
24
 для периода изменения теплового потока Z = 24 ч 
по прил. 5 значения коэффициентов теплоусвоения материалов 
для других значений Z могут быть определены по формуле
24 24 / .S S Z=  (7.6)
если тепловая инерция первого от внутренней поверхности 
слоя ограждающей конструкции D
1
 = R
1
S
1
 > 1 (рис. 7.2, а), граница 
слоя резких колебаний температуры находится в пределах первого 
слоя ограждения. в этом случае затухание колебаний температуры 
по толщине ограждения определяется только теплотехническими 
свойствами материала первого слоя и Y
в 
= S
1
.
если тепловая инерция первого слоя D
1
 < 1, то следует рассчи-
тать тепловую инерцию второго слоя D
2
 = R
2
S
2
 и определить тепло-
вую инерцию первых двух слоев D
1
 + D
2
. при D
1
 + D
2
 > 1 граница 
слоя резких колебаний температуры находится в пределах второго 
слоя конструкции (рис. 7.2, б) и на затухание колебаний темпера-
туры оказывают влияние теплотехнические свойства материалов 
и первого, и второго слоя. в этом случае расчет коэффициента 
теплоусвоения Y
в
 производится по формуле
2
1 1 2
в
1 2
.
1
R S SY
R S
+
=
+
 (7.7)
для других случаев положения границы слоя резких колеба-
ний температуры величина Y
в
 может быть определена по методике, 
приведенной в [3]. при этом определение Y
в
 начинается с внутрен-
ней поверхности (n − 1)-го слоя, где n — число слоев, имеющих 
ΣD > 1 (рис. 7.2, в).
коэффициент теплоусвоения (n − 1)-го слоя равен
2
1 1
1
1
,
1
n n n
n
n n
R S SY
R S
− −
−
−
+
=
+  
(7.8)
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рис. 7.2. к определению коэффициента теплоусвоения  
внутренней поверхности Y
в
:
- - - - — граница слоя резких колебаний температуры; 
δ
рк
 — толщина слоя резких колебаний температуры
аYв
Y
в
Y
в
Y
в
Yn
Yn−1
δ1
δ
рк
δ1
δnδn−2 δn−1
δnδn−2 δn−1
δ
рк
δ
рк
б
в
г
1
1
n
iD ≥∑
1 1D ≥
1 2+ 1D D ≥
1
1
n
iD <∑
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где Rn−1 — термическое сопротивление (n − 1)-го слоя, м2 · °с/ вт; 
Sn−1, Sn  —  коэффициенты теплоусвоения материалов (n − 1)-го 
и n-го слоев, м2 · вт/°с.
затем определяется коэффициент теплоусвоения поверхности 
(n − 2)-го слоя:
2
2 2 1
2
2 1
,
1
n n n
n
n n
R S YY
R Y
− − −
−
− −
+
=
+
 (7.9)
пока не дойдем до первого слоя ограждения, коэффициент тепло-
усвоения внутренней поверхности которого равен искомому
2
1 1 2
в 1
1 2
.
1
R S YY Y
R Y
+
= =
+
 (7.10)
если тепловая инерция всей ограждающей конструкции 
меньше единицы ΣD < 1 (рис. 7.2, г), находим коэффициент тепло-
усвоения поверхности n-го слоя:
2
н .
1
n n
n
n n
R SY
R
+α
=
+ α
 (7.11)
для (n − 1)-го слоя имеем
2
1 1
1
1
.
1
n n n
n
n n
R S YY
R Y
− −
−
−
+
=
+
 (7.12)
далее расчет продолжается по формуле (7.9).
исходные данные для расчета теплопоглощения заносятся 
в табл. 7.5. при подготовке исходных данных для удобства расче-
тов необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1) для ограждений одинаковой конструкции принять суммар-
ную площадь внутренней поверхности;
2) несколько одинаковых слоев, разделенных воздушными 
прослойками, считать одним слоем с суммарной толщиной;
3) для указания вида ок можно использовать условные обо-
значения: нс — наружные стены; пл — пол; пт — потолок; 
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вс — внутренние стены и перегородки; до — двери одинарные; 
остекление: оо — одинарное, до — двойное, то — тройное.
подготовленные исходные данные необходимо согласовать 
с преподавателем.
Таблица 7.5
Исходные данные для расчета
вид площадь первый слой второй слой
ок F, м2 δ
1
, м λl,  
вт/(м · °с)
S
1
, 
вт/(м2 · °с)
δ
2
, м λ
2
, 
вт/(м · °с)
S
2
, 
вт/(м2 · °с)
результаты расчета теплопоглощения ограждающими кон-
струкциями помещения заносятся в табл. 7.6.
Таблица 7.6
Результаты расчета теплопоглощения
вид ок D
1
Y
в
, вт/(м2 · °с) В, вт/(м2 · °с) BF, вт/°с
после расчета теплопоглощения по формуле (7.3) определя-
ется величина А
t в
 и сопоставляется с допустимым значением. сле-
дует сделать вывод о возможности применения данного режима 
отопления.
7.4. Влажностный режим ограждения
сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции 
должно быть не ниже требуемого, определяемого по теплотехни-
ческим нормам.
расчет возможного влажностного режима заданной конструк-
ции ограждения предлагается провести, исходя из стационарного 
режима и учитывая только диффузию водяных паров через огра-
ждение. в результате расчета необходимо сделать вывод о возмож-
ности конденсации водяных паров в толще ограждения.
сначала необходимо найти распределение температуры по 
толщине ограждения при температуре наружного воздуха t
н
, 
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равной температуре наиболее холодной пятидневки t
хп
. искомые 
температуры можно определить аналитическим или графическим 
методом.
в первом случае расчет выполняется по формуле
в н
00
x
x е i
t tt R
R
−
τ = − ∑  (7.13)
или
в
0
,
x
x it q Rτ = − ∑  (7.14)
где τx — температура в сечении x, 0C; tв — расчетная температура 
внутреннего воздуха, 0C;  R
0
 — общее сопротивление теплопере-
даче ограждения, м2 · °C/вт;  — сумма термических сопро-
тивлений на участке от воздуха помещения до рассматриваемого 
сечения, м2 · °C/вт; q = (t
в
 − t
н
)/R
0
 — теплопотери через 1 м2 поверх-
ности стены, вт/м2.
п р и м е р  2. найти распределение температур по толщине 
трехслойного ограждения для условий примера 1.
Исходные данные
термические сопротивления слоев: R
1
 = 0,154; R
2
 = 1,9; 
R
3
 = 0,031  м2 · °с/вт. сопротивление тепловосприятию на внут-
ренней поверхности R
в
 = 1/α
в
 = 0,115 м2 · °с/вт; сопротивление 
теплоотдаче на наружной поверхности R
н
 = 1/α
н
 = 0,043 м2 · °с/вт; 
t
в
 = 20 °с, t
н
 = − 28 °с.
Решение
общее сопротивление теплопередаче
2
0 в н
1
0,115 0,154 1,9 0,031 0,043  2,24 м C/Вт.
n
iR R R R= + + = + + + + = ⋅°∑
теплопотери через 1 м2 поверхности стены q = (20 + 28)/2,24 = 
= 21,4 вт/м2.
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для расчета температуры внутренней поверхности огражде-
ния τ
в
 сумма термических сопротивлений до внутренней поверх-
ности стены равна R
в
. тогда
t
в 
= 20 − 21,4 · 0,115 = 17,5 °с.
температура на границе первого и второго слоев
t
1 
= 20 − 21,4(0,115 + 0,154) = 14,2 °с.
аналогично определяются значения остальных температур:
t
2 
= 20 − 21,4 (0,115 + 0,154 + 1,9) = − 26,5 °с;
t
н
 = 20 − 21,4 (0,115 + 0,154 + 0,9 + 0,031) = − 27,1 °с.
Эта же задача может быть решена графическим методом 
(рис. 7.3). на миллиметровой бумаге по горизонтальной оси 
откладываются значения термических сопротивлений R
в
, R
1
, …, R
н
 
в масштабе 1 м2 · с/вт = 10 см, а по вертикальной оси — значе-
ния температур в масштабе 10 0с = 1 см. со стороны R
в 
наносится 
точка t
в
, а со стороны R
н
 находим точку t
н
. Эти точки соединяются 
прямой линией.
t, °C
t
в
 = 20
10
0
−10
−20
−30
0                                1,0                                 2,0
R
в
R1 R2
R0 = 2,24
R3 RН
R, м2 · °С/Вт
τ1
τ2 τ
Н
τ
В
t
Н
рис. 7.3. определение температур в ограждении графическим методом
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значения температур на границах слоев определяются точ-
ками пересечения наклонной линии изменения температуры с вер-
тикальными линиями, проходящими через границы термических 
сопротивлений соответствующих слоев.
график изменения температуры по толщине ограждения нано-
сится также на чертеж ограждения, выполненный в масштабе 1 : 5 
(рис. 7.4).
t, °C
E, e
кПа
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0        0,1       0,2       0,3       0,4       0,5       0,6       0,7 x, м
0        0,1       0,2       0,3       0,4       0,5       0,6       0,7 x, м
область возможной конденсации
τx
Ex
ex
20
10
0
−1
−20
−30
рис. 7.4. распределение температуры и парциального давления  
водяного пара по толщине ограждения
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на чертеже в нижней части строится шкала значений пар-
циальных давлений водяных паров в масштабе и производится 
построение линии максимальных парциальных давлений Е. 
значения максимальных парциальных давлений Е определя-
ются в зависимости от температур в слоях ограждения по формуле 
М. и. Фильнея в диапазоне температур 0 … 100 °с:
658 10,2
23610 ,
t
tE
+
+=  (7.15)
где Е — парциальное давление насыщенного водяного пара, па; 
t — температура пара (воздуха), °с. 
учитывая криволинейный характер зависимости Е от темпе-
ратуры, рекомендуется определять Е в трех точках каждого мате-
риального слоя ограждения.
график изменения действительных парциальных давлений 
водяных паров по толщине ограждения может быть построен по 
вычисленным их значениям в характерных точках ограждения:
в н
в п
1по
Х
x i
e ee e R
R
−
= − Σ  (7.16)
или
в п
1
,
X
x ie e m R= − Σ  (7.17)
где е
в
, е
н
 — действительные парциальные давления водяных паров во 
внутреннем и наружном воздухе, па:  — 
относительная влажность внутреннего и наружного воздуха (0,6 
и 0,8 соответственно);  Е
в
, Е
н
 — максимальное парциальное дав-
ление водяного пара, рассчитанное при температурах t
в
 и t
н
 соот-
ветственно, па; R
по
 — общее сопротивление паропроницанию 
ограждения, м2 · ч · па/мг;  — сумма сопротивлений паро-
проницанию на участке от внутренней поверхности ограждения до 
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рассматриваемого сечения, м2 · ч · па/мг; m = (e
в
 − е
н
)/R
по
 — расход 
пара, проходящего через 1 м2 поверхности ограждения, мг/ (м2 · ч).
общее сопротивление паропроницанию принятой конструк-
ции ограждения состоит из сопротивлений паропроницанию 
отдельных слоев конструкции ограждения
R
по 
= R
п1
 + ... + R
п n,
где  — сопротивление паропроницанию слоя огражде-
ния; δi — толщина слоя ограждения, м; μi — коэффициент паро-
проницаемости материала слоя, мг/(м · ч · па), принимаемый по 
табл. 7.7.
для воздушных прослоек и минеральной ваты сопротивления 
паропроницанию и воздухопроницанию принять равными нулю.
если линии е и Е на чертеже пересекаются, то в ограждении 
возможна конденсация водяных паров. заключение о возможности 
конденсации водяных паров необходимо включить в пояснитель-
ную записку.
Таблица 7.7
Физические характеристики строительных материалов
наименование материала
значения коэффициентов
паропроницания μ, 
мг/(м · ч · па)
воздухопроницания
103i, кг/(м · ч · па)
Штукатурка известково-песчаная
Штукатурка сухая
листы асбестоцементные
кирпичная кладка
бетон
газобетон
плиты древесно-волокнистые
пенополиуретан
Мрамор
0,09
0,08
0,03
0,11
0,13
0,11
0,12
0,05
0,008
0,11
0,50
0,03
60
0,005
0,05
3,0
1,0
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Примечание. для воздушных прослоек и минеральной ваты сопротивления 
паропроницанию и воздухопроницанию принять равными нулю.
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7.5. Воздухопроницание
под влиянием ветра и теплового напора через щели, поры, 
неплотности, имеющиеся в наружных ограждениях, в помеще-
ния может проникать наружный воздух. Это явление, называемое 
инфильтрацией, приводит к увеличению затрат на отопление, так 
как часть тепла идет на нагревание инфильтрующегося воздуха. 
с целью уменьшения и наиболее точного учета этих затрат про-
изводят проверку соответствия ограждающих конструкций требо-
ваниям строительных норм по инфильтрации и расчет количества 
тепла на нагревание проникающего в помещение воздуха.
при выполнении расчетов в этом разделе количество этажей 
в здании принять равным 10, а номер этажа расчетного помеще-
ния — по последней цифре номера задания.
Проверка ограждающих  
конструкций на инфильтрацию
требуемое сопротивление инфильтрации для стен и окон опре-
деляется по формулам
тр н
и,нс / ,R P G= ∆  (7.18)
тр 2/3 н
и,ок / ,R P G= ∆  (7.19)
где  — требуемое сопротивление инфильтрации для стен, 
м2 · ч · па/кг;  — требуемое сопротивление инфильтрации для 
окон, м2 · ч · па/кг; ΔP — разность давлений воздуха на наружной 
и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, па; Gн — 
нормативная воздухопроницаемость: для стен Gн = 0,5 кг/(м2 · ч); 
для окон Gн = 6 кг/(м2 · ч).
разность давлений воздуха, под действием которой происхо-
дит инфильтрация, определяется по формуле
2
н в н 0,55  (  )  0,03 ,P H v∆ = γ −γ + γ  (7.20)
где H — высота здания, в курсовой работе принять H = 30 м; 
γ
н
, γ
в
 — удельный вес наружного и внутреннего воздуха, н/м3, 
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определяемый как γ = 3462/(273 + t) при подстановке t
н
 для γ
н
 и t
в
 
для γ
в
; v —скорость ветра, для расчетов принять v = 5 м/с.
рассчитанные значения  сопоставляются с фактическими 
значениями R
ои
, определяемыми в зависимости от вида ограждения.
для наружных стен фактическое сопротивление воздухопро-
ницанию определяется как
R
ои,нс 
= R
и1
 + R
и2
 + … + R
иn,
где R
и1
, R
и2
, …, R
иn — сопротивления воздухопроницанию слоев 
ограждения, определяемые как R
и
= δ/i, м2 · ч · па/кг; δ — толщина 
слоя ограждения, м; i — коэффициент воздухопроницания матери-
ала слоя, кг/(м · ч · па), принимаемый по табл. 7.7.
для заполнений оконных проемов сопротивление воздухопро-
ницанию принимается по табл. 7.8.
Таблица 7.8
Сопротивление воздухопроницанию световых проемов
наименование светового проема
количество 
уплотненных 
притворов
,
м2 · ч · па2/3/кг
одинарное и двойное остекление 
в спаренных переплетах
1 1,19
двойное остекление в раздельных 
переплетах
1
2
1,33
1,74
тройное остекление в раздельных 
и спаренных переплетах 
1
2
3
1,37
2,02
2,57
на основании сопоставления значений требуемых и фактиче-
ских сопротивлений воздухопроницанию проверяется выполнение 
условий
тр тр
ои,нс и,нс ои,ок и,ок,R R R R≥ ≥
и делается вывод о соответствии запроектированной конструкции 
действующим нормативам. при необходимости уточняется тип 
заполнения оконного проема по табл. 7.8.
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Расчет затрат тепла на инфильтрацию
в этом разделе работы необходимо определить затраты тепла 
на нагревание инфильтрующегося воздуха, затраты тепла на ком-
пенсацию тепловых потерь через наружные ограждения (стены 
и окна), а также оценить долю затрат тепла на инфильтрацию 
в общих теплопотерях помещения.
расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха Q
и
 опреде-
ляется по формуле
и нс нс нс ок ок ок в н( )( ),3600
сQ G F A G F A t t= + −
где с — удельная теплоемкость воздуха; с = 1000 дж/(кг · °C); G
нс
, 
G
ок
 — расходы воздуха, инфильтрующегося через наружные стены 
и окна, кг/(м2 · ч); F
нс
, F
ок
 — площади наружных стен и проемов 
остекления, м2; А
нс
, А
ок
 — коэффициенты, учитывающие действие 
встречного теплового потока; А
нс
 = 0,8; А 
ок
 = 0,6;  t
в
 — темпера-
тура внутреннего воздуха, °с; t
н
 — расчетная температура наруж-
ного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции 
в холодный период года, равная средней температуре наиболее 
холодной пятидневки (t
н
 = t
хп
), °с. 
Фактический расход инфильтрующегося воздуха рассчитыва-
ется для наружных стен и остекления по формулам
2/3
нс Ф и,нс ок Ф и,ок/ ; / ,G P R G P R= ∆ = ∆
где ΔР
Ф
 — фактическая разность давлений воздуха, па; R
и,нс
, 
R
и,ок
 — фактические сопротивления инфильтрации.
Фактическая разность давлений находится по выражению
2
ф н в н н з (  ) (  ) 0,05 (  ) ,P H h v C C k∆ = − γ −γ + γ −
где h — расстояние от уровня земли до оси рассчитываемого 
ограждения, м; C
н
, С
з
 — значения ветровых коэффициентов на 
наветренной и заветренной сторонах здания; в расчетах принять 
С
н
 = 0,8; С
з
 = − 0,6; k — коэффициент, учитывающий высоту зда-
ния и тип местности; в расчетах принять k = 1.
после определения Q
и
 следует рассчитать потери тепла через 
наружные ограждения расчетного помещения Q
тп
:
тп тп,нс тп,ок нс о,нс ок о,ок в н( / / ) (  ),Q Q Q F R F R t t= + = + −
где R
о,нс
, R
о,ок
 — общие сопротивления теплопередаче для наруж-
ных стен и остекления, принимаемые по данным раздела 7.2.
общие теплопотери расчетного помещения Q
0
 равны сумме 
теплопотерь через наружные ограждения и потерь тепла на 
инфильтрацию:
Q
о 
= Q
тп 
+ Q
и
,
а доля затрат тепла на инфильтрацию в общих теплопотерях соста-
вит Q
и 
/Q
о
.
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приложение 1
Варианты заданий
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1 1 1 архангельск 1 −31 −4,4 253
2 2 2 астрахань 3 −23 −1,2 167
3 3 3 Чара 3 −46 −14,8 267
4 4 4 н. новгород 2 −31 −4,1 215
5 5 5 краснодар 3 −19 2 149
6 6 1 рязань 2 −27 −3,5 208
7 7 2 Чита 3 −38 −11,4 242
8 8 3 нерчинск 3 −44 −14,1 233
9 9 4 с.-петербург 1 −26 −1,8 220
10 10 5 казань 2 −32 −5,2 215
11 1 1 воронеж 3 −26 −3,1 196
12 2 2 грозный 3 −18 0,9 160
13 3 3 екатеринбург 3 −35 −6 230
14 4 4 иркутск 3 −36 −8,5 240
15 5 5 омск 3 −37 −8,4 221
16 6 1 уфа 3 −35 −5,9 213
17 7 2 белгород 3 −23 −1,9 191
18 8 3 псков 2 −26 −1,6 212
19 9 4 братск 3 −43 −8,6 249
20 10 5 Мурманск 1 −27 −3,2 275
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21 1 1 новгород 2 −27 −2,3 221
22 2 2 ростов 3 −22 −0,6 171
23 3 3 пермь 2 −35 −5,9 229
24 4 4 тайшет 3 −40 −8,3 257
25 5 5 смоленск 2 −26 −2,4 215
26 6 1 калининград 2 −19 1,1 193
27 7 2 Челябинск 3 −34 −6,5 218
28 8 3 ульяновск 3 −31 −5,4 212
29 9 4 якутск 3 −54 −20,6 256
30 10 5 брянск 2 −26 −2,3 205
31 1 1 вологда 2 −32 −4,1 231
32 2 2 курск 2 −26 −2,4 198
33 3 3 волгоград 3 −25 −2,2 178
34 4 4 улан-удэ 3 −37 −10,4 237
35 5 5 сочи 1 −3 6,4 72
36 6 1 благовещенск 2 −34 −10,6 218
37 7 2 красноярск 3 −40 −7,1 234
38 8 3 владивосток 1 −24 −3,9 196
39 9 4 томск 2 −40 −8,4 236
40 10 5 новосибирск 3 −39 −8,7 230
Окончание таблицы
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приложение 2
Схемы ограждающих конструкций
1
35 125 δ
3ут
125 20
2 3
Вариант 1
4 5 1 2 3 4 5 6
10 40 50 δ
4ут
50 40
Вариант 2
1, 5 — штукатурка известково-
песчаная (ρ = 1600); 2, 4 — кладка 
из глиняного кирпича (ρ = 1600); 
3 — пенополиуретан (ρ = 80)
1 — сухая штукатурка (ρ = 800); 
2, 6 — железобетон (ρ = 2500);  
3, 5 — воздушная прослойка;  
4 — маты минераловатные  
прошивные (ρ = 350)
Вариант 3
1 2
20 δ
2ут
Вариант 4
1
15 δ
2ут
20
2 3
1 — штукатурка известково- 
песчаная (ρ = 1600);  
2 — газобетон (ρ = 400)
1 — сухая штукатурка (ρ = 800); 
2 — керамзитобетон (ρ = 600);  
3 — облицовочная плитка  
из мрамора (ρ = 2800)
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1
15 50 δ
3ут
80
2 3 4
Вариант 5 Вариант 6
1 2 3
6 δ
2ут
30
1 — сухая штукатурка (ρ = 800); 
2, 4 — железобетон (ρ = 2500);  
3 — минераловатные плиты 
 жесткие (ρ = 300)
1 — асбестоцементный лист  
(ρ = 1800); 2 — минераловатные 
плиты мягкие (ρ = 200);  
3 — железобетон (ρ = 2500)
Вариант 7
1
20 δ
2ут
2
Вариант 8
1 2 3 4
6 δ
2ут
50 6
1 — штукатурка известково- 
песчаная (ρ = 1600); 2 — кладка 
из глиняного кирпича (ρ = 1800)
1, 4 — асбестоцементный лист 
(ρ = 1800); 2 — минераловатные 
плиты мягкие (ρ = 100);  
3 — воздушная прослойка
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Вариант 9
1 2 3 4
30 δ
3ут
380 20
Вариант10
1 2 3 4 5 6 7
10 30 30 10δ6δ2
δ
2ут
 =  δ
4ут
 = δ
6ут
δ4
1, 4 — штукатурка известково-
песчаная (ρ = 1600);  
2 — кладка из силикатного 
 кирпича (ρ = 1800);  
3 — газобетон (ρ = 400)
1, 7 — асбестоцементный лист 
(ρ = 1800); 2, 4, 6 — плиты 
 древесно-волокнистые (ρ = 200);  
3, 5 — воздушная прослойка
Примечания:  1. нумерация слоев ограждающих конструкций со стороны 
помещения.
2. на схемах приведены только те элементы конструкций, которые необхо-
димы для теплотехнического расчета.
3. плотность материалов ρ указана в кг/м3, толщина слоя δ — в мм; δi ут — 
толщина утепляющего слоя, которую предстоит определить на основании тепло-
технического расчета.
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приложение 3
Планы жилых комнат
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приложение 4
Схемы перекрытий
1. Чердачное перекрытие (покрытие)
водоизоляционный ковер (для покрытия)
затирка цементным раствором, δ = 5 мм
железобетонная плита, δ = 220 мм
утеплитель пенобетон, ρ = 1000 кг/м3
2. Междуэтажное перекрытие
сосновая доска, δ = 40 мм
затирка цементным раствором, δ = 5 мм
железобетонная плита, δ = 220 мм
воздушная прослойка, δ = 40 мм
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3. перекрытие над неотапливаемым подвалом
затирка цементным раствором, δ = 5 мм
железобетонная плита, δ = 220 мм
утеплитель пенобетон, ρ = 1000 кг/м3
воздушная прослойка, δ = 40 мм
сосновая доска, δ = 40 мм
97
приложение 5
Теплофизические характеристики материалов
наименование материала
плот-
ность  
ρ, кг/м3
коэффициенты при условиях эксплуа-
тации а и б
теплопроводности
λ, вт/(м · °с)
теплоусвоения
S, вт/(м2 · °с)
а б а б
Железобетон 2500 1,92 2,04 18,0 17,0
бетон на гравии 2400 1,74 1,86 16,8 17,9
керамзитобетон 800 0,24 0,31 3,83 4,77
газо- и пенобетон 400 0,14 0,15 2,19 2,42
цементно-песчаный раствор 1800 0,76 0,93 9,6 11,1
известково-песчаный 
 раствор
1600 0,70 0,81 8,69 9,76
листы гипсовые обшивоч-
ные (сухая штукатурка)
800 0,19 0,21 3,34 3,66
кирпичная кладка  
из глиняного кирпича
1800
1600
0,70
0,58
0,81
0,70
9,2
8,08
10,1
9,23
кирпичная кладка  
из силикатного кирпича
1800 0,76 0,87 9,77 10,9
облицовочная плитка  
из мрамора
2800 2,91 2,91 22,86 22,86
сосна и ель  
поперек волокон
500 0,14 0,18 3,87 4,54
плиты древесно- 
волокнистые
200 0,07 0,08 1,67 1,81
Минераловатные плиты 350 0,09 0,11 1,46 1,72
300 0,09 0,09 1,32 1,44
200 0,08 0,08 1,01 1,11
100 0,06 0,07 0,64 0,73
пенополиуретан 80 0,05 0,05 0,67 0,70
асбестоцементный лист 1800 0,47 0,52 7,55 8,12
стекло оконное 2500 0,76 0,76 10,80 10,80
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приложение 6
Задачи для практических занятий
1. в котором из четырех слоев ограждающей конструкции 
находится граница слоя резких колебаний температуры? исходные 
данные:
номер
слоя
толщина δ,
мм
коэффициенты для материалов слоев
теплопроводности λ, 
вт/(м · °с)
теплоусвоения S,
вт/(м2 · °с)
1
2
3
4
10
50
100
10
1,0
0,5
0,4
1,0
10
7
5
10
2. определить температуру точки росы t
р
 воздуха в помеще-
нии, если температура воздуха в помещении t
в
 = 22 °с, относитель-
ная влажность φ
в
 = 60 %.
парциальные давления насыщенных водяных паров:
t, °C 12 14 16 18 20 22
E, кпа 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6
3. определить теплопотери Q через ограждающую конструк-
цию при температуре внутреннего воздуха t
в
 = 20 °с, температуре 
внутренней поверхности стены τ
в
 = 16 °с, коэффициенте тепловос-
приятия α
в 
= 10 вт/(м2 · °с), площади стены F = 5 м2.
4. определить сопротивление воздухопроницанию 1 м2 сте-
новой панели и затраты тепла на нагревание инфильтрующегося 
воздуха при температуре внутреннего воздуха t
в
 = 20 °С, темпе-
ратуре наружного воздуха t
н
 = − 30 °с, перепаде давлений воздуха 
ΔР = 50 па, расходе инфильтрующегося воздуха G
и
 = 2 кг/(м2 · ч). 
удельная теплоемкость воздуха c = 1000 дж/(кг · °с).
5. в результате расчета для стеновой однослойной панели 
получены величины сопротивлений теплопередаче требуе-
мого  = 1,5 м2 · °с/вт и по условиям энергосбереже-
ния  = 2,0 м2 · °с/вт. выбрать расчетное сопротивление 
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теплопередаче и определить необходимую толщину стены при 
коэффициенте тепловосприятия α
в 
= 10 вт/(м2 · °с), коэффициенте 
теплоотдачи α
н 
= 20 вт/(м2 · °с) и коэффициенте теплопроводно-
сти λ = 0,2 вт/(м · °с).
6. определить количество водяных паров, проходящих через 
1 м2 поверхности однослойной стеновой панели, если толщина 
стены δ = 0,5 м; коэффициент паропроницания материала стены 
μ = 0,1 мг/(м · ч · па); относительная влажность воздуха в помеще-
нии φ
в
 = 60 %; парциальное давление насыщенных водяных паров 
Е
в
 = 2 кпа при температуре воздуха в помещении t
в
 = 20 °с; для 
наружного воздуха φ
н
 = 90 %, Е
н
 = 0,6 кпа.
7. определить термическое сопротивление однослойной 
стены при температурах, °с, наружного воздуха t
н
 = −30, наруж-
ной поверхности τ
н
 = −29, внутренней поверхности τ
в
 = 11 и коэф-
фициенте теплоотдачи α
н
 = 20 вт/(м2 · °с).
8. определить расход тепла на нагревание инфильтрующегося 
воздуха при его расходе 0,03 кг/с, температуре внутреннего воз-
духа t
в
 = 18 °с, температуре наружного воздуха t
н
 = −22 °с, удель-
ной теплоемкости с = 1000 дж/(кг · °с).
9. определить температуру наружной поверхности стены τ
н
, 
если температура внутренней поверхности τ
в
 = 12 °с, термическое 
сопротивление однослойной стены R = 0,6 м2 · °с/вт, плотность 
теплового потока q = 30 вт/м2.
10. определить тепловую инерцию двухслойной ограждаю-
щей конструкции при следующих характеристиках слоев:
δ
1
 = 100 мм; λ
1
 = 0,5 вт/(м · °с); S
1 
= 8 вт/(м2 · °с);
δ
2
 = 140 мм; λ
2
 = 0,7 вт/(м · °с); S
2 
= 10 вт/(м2 · °с).
11. из теплового баланса чердака найти температуру воздуха 
в нем tx и определить теплопотери через чердачное перекрытие 
при температуре воздуха в помещении t
в
 = 18 °C, температуре 
наружного воздуха t
н
 = − 22 0C. сопротивления теплопередаче 
и площади перекрытия и кровли: R
o,пк
 = 2 м2 · °с/вт; F
пк
 = 30 м2; 
R
o,кр
 = 0,5 м2 · °с/вт; F
кр
 = 60 м2.
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12. определить теплопотери через 10 м2 однослойной стено-
вой панели и толщину стены при t
в
 = 20 °с, t
н
 = − 30 0с. коэффици-
енты теплообмена на внутренней поверхности α
в
 = 10 вт/(м2 · °с), 
на наружной поверхности α
н
 = 20 вт/(м2 · °с), температура вну-
тренней поверхности τ
в
 = 16 °с, коэффициент теплопроводности 
материала λ = 0,5 вт/(м · °с).
13. температура точки росы воздуха в помещении t
р
 = 14 °с 
при температуре воздуха t
в
 = 20 °с. определить относительную 
влажность воздуха. парциальные давления насыщенных водяных 
паров:
t, °C 12 14 16 18 20 22
E, кпа 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6
14. определить расход инфильтрующегося воздуха G
и
 через 
1 м2 стеновой панели и затраты тепла на его нагревание при рас-
четных температурах внутреннего воздуха t
в
 = 20 °с, наружного 
воздуха t
н
 = − 26 °с, разности давлений воздуха ΔР = 150 па, 
сопротивлении инфильтрации R
и
 = 750 м2 · ч · па/кг, удельной 
теплоемкости воздуха с = 1000 дж/(кг · °с).
15. толщина слоя резких колебаний температуры в однослой-
ном ограждении δ
рк
 = 50 мм. определить коэффициент теплоусво-
ения S материала конструкции при коэффициенте теплопроводно-
сти его λ = 0,75 вт/(м · °с).
16. термическое сопротивление однослойной стены 
R = 1,85 м2 · °с/вт. расчетная температура внутреннего воздуха 
t
в
 = 20 °с, температура наружного воздуха t
н
 = − 30 0с, коэффици-
енты теплообмена на внутренней поверхности α
в
 = 10 вт/(м2 · °с), 
на наружной α
н
 = 20 вт/(м2 · °с). определить теплопотери через 
10 м2 поверхности стены, а также температуры на внутренней 
и наружной поверхности.
17. из теплового баланса чердачного помещения найти тем-
пературу воздуха в нем tx и определить теплопотери через чердач-
ное перекрытие при температуре воздуха в помещении t
в
 = 20 °C, 
температуре наружного воздуха t
н
 = − 20 ° C. сопротивления 
теплопередаче и площади перекрытия и кровли: R
o,пк
 = 1 м2 · °с/вт, 
F
пк
 = 10 м2; R
o, кр
 = 0,5 м2 · °с/вт, F
кр
 = 20 м2.
18. определить общее сопротивление теплопередаче одно-
слойной стены при температуре внутреннего воздуха t
в
 = 20 °с, 
температуре наружного воздуха t
н
 = − 36 °с, температуре внутрен-
ней поверхности стены τ
в
 = 14 °с, коэффициенте теплообмена на 
внутренней поверхности α
в
 = 8 вт/(м2 · °с).
19. для условий задачи 16 определить, будет ли происходить 
конденсация водяных паров на внутренней поверхности стены при 
относительной влажности воздуха в помещении φ
в
 = 67 %. парци-
альные давления насыщенных водяных паров:
t, °C 12 14 16 18 20 22
E, кпа 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6
20. определить количество воздуха, инфильтрующегося через 
стеновую панель, и расход тепла на его нагревание при темпера-
туре внутреннего воздуха t
в
 = 20 °с, температуре наружного воз-
духа t
н
 = − 20 °с. разность давлений воздуха ΔР = 100 па, толщина 
стены δ = 120 мм; коэффициент воздухопроницания материала 
i = 0,06 кг/(м · ч · па), удельную теплоемкость воздуха принять 
с = 1000 дж/(кг · °с).
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